
ModuZone Z11
Installatiehandleiding





- 1 -

INLEIDING

1	 Installatiehandleiding	.........................................................................................................................2
1.1	 Productdocumentatie..............................................................................................2
1.2	 Uitleg	van	symbolen	...............................................................................................2

2	 Beschrijving	van	het	apparaat	............................................................................................................2
2.1	 Hydraulisch	schema	...............................................................................................2

3	 Veiligheidsvoorschriften	en	wettelijke	verplichtingen	.........................................................................3
3.1	 Veiligheidsvoorschriften	..........................................................................................3
3.2	 Wettelijke	verplichtingen			.......................................................................................3

4	 Recycling	...........................................................................................................................................3
4.1	 Apparaat	.................................................................................................................3
4.2	 Verpakking	..............................................................................................................3

INSTALLATIE

5	 Plaatsing	van	het	apparaat	................................................................................................................4
5.1	 Plaatsing	.................................................................................................................4

6	 Installatie	van	het	apparaat		...............................................................................................................4
6.1	 Leveringsoverzicht..................................................................................................4
6.2	 Afmetingen	.............................................................................................................4
6.3	 Montage..................................................................................................................4

7	 Hydraulische	aansluiting	....................................................................................................................5
7.1	 Hydraulische	aansluiting	van	de	mengmodule	.......................................................5
7.2	 Hydraulische	aansluiting	van	het	tweewegventiel	..................................................5

8	 Elektrische	aansluitingen	...................................................................................................................6

9	 Ingebruikname		..................................................................................................................................6

10	 Specifieke	afstelling		..........................................................................................................................7
10.1	 Regeling	van	de	mengkraan	..................................................................................7
10.2	 Regeling	van	de	by-pass	(omloopleiding)	van	het	laagtemperatuurcircuit	.............7

11	 Montage	van	de	mantel	.....................................................................................................................8

12	 Informatie	voor	de	gebruiker	..............................................................................................................8

ONDERHOUD

13	 Problemen	oplossen	..........................................................................................................................9

14	 Onderhoud			.......................................................................................................................................9

15	 Onderdelen	vervangen	......................................................................................................................9

16	 Technische	gegevens	........................................................................................................................9

INHOUDSOPGAVE



0020098174_01	-	11/10	-	AWB
- 2 -

INLEIDING

1	 Installatiehandleiding

1.1	 Productdocumentatie

De	installatiehandleiding	maakt	integraal	deel	uit	van	het	
apparaat	en	moet	aan	de	gebruiker	worden	overhandigd	nadat	
de	installatie	van	het	apparaat	is	voltooid	om	te	voldoen	aan	de	
geldende	reglementen.

•	 Lees	de	handleiding	aandachtig	door	zodat	u	alle	
informatie	begrijpt	om	de	veiligheid	tijdens	installatie,	
gebruik	en	onderhoud	te	garanderen.	In	geen	geval	
wordt	aansprakelijkheid	aanvaard	voor	beschadiging	die	
voortvloeit	uit	het	niet	naleven	van	de	richtlijnen	in	deze	
installatiehandleiding.		

1.2	 Uitleg	van	symbolen

a GEVAAR: risico op letsels.

e GEVAAR: risico op elektrische schok.

b LET OP: risico op beschadiging van het apparaat 
of zijn omgeving.

i BELANGRIJK: nuttige informatie.

2	 Beschrijving	van	het	apparaat

2.1	 Hydraulisch	schema

2.1.1	 Hydraulisch	schema	van	de	mengmodule

1

2

3

4

C B

D A

Legenda
1	 Thermometer
2	 Thermometer
3	 Pomp
4	 Gemotoriseerde	driewegmengventiel
A	 Inkomende	leiding	verwarmingscircuit
B	 Uitgaande	leiding	laagtemperatuur	circuit
C	 Retourleiding	laagtemperatuur	circuit
D	 Retourleiding	verwarmingscircuit

2.1.2	 Hydraulisch	schema	van	de	tweewegventiel

1

A

B

Legenda
1	 Bestuurde	tweewegventiel
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3	 Veiligheidsvoorschriften	en	wettelijke	
verplichtingen

3.1	 Veiligheidsvoorschriften

e
Onjuiste installatie kan leiden tot een elektrische 
schok of beschadiging van het apparaat.

•	 Schakel	veiligheidsvoorzieningen	nooit	uit	en	probeer	ze	niet	
aan	te	passen.

•	 Houd	rekening	met	de	volgende	methoden	en	
voorzorgsmaatregelen	:

	- Gebruik	bij	het	vastgrijpen	altijd	de	handpalm.

•	 De	gebruiker	mag	in	geen	geval	afgedichte	onderdelen	
openen	of	aanpassen.

•	 Zorg	bij	het	monteren	van	de	aansluitingen	dat	de	
afdichtingen	correct	worden	geplaatst	om	lekkage	van	gas	of	
water	te	vermijden.

•	 Dit	apparaat	heeft	metalen	onderdelen	(componenten).	
Wees	voorzichtig	wanneer	u	het	aanraakt	en/of	
schoonmaakt,	en	let	in	het	bijzonder	op	voor	randen.

Neem	de	fundamentele	veiligheidsvoorschriften	in	acht	voordat	
u	begint	aan	onderhoud	of	reserveonderdelen	vervangt	:

•	 Zet	het	apparaat	uit.

•	 Sluit	het	apparaat	af	van	de	stroomtoevoer.

•	 Sluit	het	apparaat	af	van	het	hydraulisch	systeem	met	de	
afsluitventielen	indien	die	aanwezig	zijn.

•	 Tap	het	apparaat	af	als	u	hydraulische	componenten	moet	
vervangen.

•	 Bescherm	alle	elektrische	componenten	tegen	water	terwijl	u	
aan	het	apparaat	werkt.

•	 Gebruik	uitsluitend	originele	reserveonderdelen.

•	 Gebruik	uitsluitend	nieuwe	O-ringen	en	pakkingen.

•	 Controleer	de	dichtheid	van	waterleidingen	nadat	u	de	
werkzaamheden	heeft	uitgevoerd.

•	 Voer	nadat	het	werk	aan	het	apparaat	is	voltooid	een	
bedrijfstest	uit	en	controleer	op	een	correcte	veilige	werking.

3.2	 Wettelijke	verplichtingen		

Bij	de	installatie	en	inbedrijfname	van	de	ModuZone	moeten	
de	besluiten,	richtlijnen,	technische	reglementen,	normen	en	
voorschriften	nauwkeurig	gerespecteerd	worden	in	hun	huidige	
versie:

	- NEN	1010	(veiligheidsbepalingen	voor	
laagspanningsinstallaties)

	- Eventuele	lokale	voorschriften	zoals	bouw-	en	
brandvoorschriften.

4	 Recycling

i
Het recyclen van het apparaat en de verpakking 
moet worden uitgevoerd door de vakman die het 
apparaat geïnstalleerd heeft.

4.1	 Apparaat

Het	apparaat	bestaat	hoofdzakelijk	uit	recycleerbare	materialen.	
Het	apparaat	dient	gerecycled	te	worden.

Dit	symbool	betekend	dat	dit	apparaat	niet	
weggegooid	mag	worden	samen	met	huishoudelijk	
afval,	dat	het	selectief	opehaald	dient	te	worden	
met	het	oog	op	het	hergebruik	en	de	reclycling	
ervan.

Breng	dit	apparaat	naar	een	verzamelpunt	voor	de	
verwerking,	de	nuttige	toepassing,	de	recycling	van	afval.	
Hetzij	een	afvalsverwerkingscentrum	hetzij	door	een	erkende	
dienstverlener.

i
Door de instructies te respecteren beschermt u het 
milieu, draagt u bij tot het behoud van de natuurlijke 
bronnen en de bescherming van de menselijke 
gezondheid. 

4.2	 Verpakking

De	vakman	die	het	apparaat	geïnstalleerd	heeft,	moet:

•	 Het	recycleerbare	afval	(karton,	plastic,..)	van	het	niet	
recycleerbare	afval	sorteren.	

•	 Dit	afval	in	overeenstemming	met	de	geldende	regelgeving	
verwijderen.	

INLEIDING
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INSTALLATIE

i
Alle afmetingen van de illustraties zijn weergegeven 
in milimeters (mm)

5	 Plaatsing	van	het	apparaat

5.1	 Plaatsing

•	 Lees	de	waarschuwingen	en	instructies	met	betrekking	tot	
de	veiligheid	in	de	installatiehandleiding	aandachtig	door	
alvorens	een	locatie	voor	het	apparaat	te	kiezen.

6	 Installatie	van	het	apparaat	

6.1	 Leveringsoverzicht

6

1

2

3

4

5

7

Legenda
1 Voorkant	van	de	mengmodule	 (x1)
2 Bevestigingsbeugel (x1)
3 Zakje	met	documenten (x1)
4 Mengmodule	 (x1)
5 Temperatuursensor (x1)
6 Zakje	met	toebehoren (x1)
7 Tweewegventiel (x1)

•	 Controleer	de	inhoud	van	de	verpakkingen.

6.2	 Afmetingen

6.2.1	 Afmetingen	van	de	mengmodule	in	mm

250120

355

260

6.2.2	 Afmeting	van	het	tweewegventiel	in	mm

80

6.3	 Montage

•	 Bepaal	de	plaats	van	de	montage.	We	verwijzen	hiervoor	
naar	het	hoofdstuk	"Plaatsing	van	het	apparaat".

•	 Het	apparaat	dient	aan	een	voldoende	stevige	wand	
bevestigd	te	worden.

INSTALLATIE
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-	Wandbevestiging

1

3

2

Legenda
1	 Bevestigingsbeugel
2	 Bevestigingsmateriaal
3	 Isolatie	

•	 Bevestig	het	toestel	op	de	muur	volgens	het	bovenstaande	
schema.

•	 Boor	een	gat	om	de	kunststof	plug	in	aan	te	brengen

•	 Bevestig	de	bevestigingsbeugel	(geleverd)	door	hem	vast	te	
schroeven

•	 Breng	de	achterste	isolatie	op	de	bevestigingsbeugel	aan

•	 Hang	de	mengmodule	aan	de	bevestigingsbeugel.	

1

2

Legenda
1	 Mengmodule
2	 Isolatiemateriaal

•	 Bevestig	het	toestel	op	de	muur	volgens	het	bovenstaande	
schema.

7	 Hydraulische	aansluiting

e
Installeer de kleppen met inachtname van 
de erop gegraveerde pijl. Installeer de 
magneetkleppen NIET met de kop naar beneden.

7.1	 Hydraulische	aansluiting	van	de	
mengmodule

C

B

D

A

Legenda
A	 Aanvoer	verwarmingscircuit	Ø	1"1/4
B	 Uitgaande	leiding	laagtemperatuurcircuit	Ø	1"
C	 Retourleiding	laagtemperatuurcircuit	Ø	1"
D	 Retourleiding	verwarmingscircuit	Ø	1"1/4

7.2	 Hydraulische	aansluiting	van	het	
tweewegventiel

1

1

2
Legenda
1	 Aanvoer	verwarmingscircuit	Ø	1"
2	 Uitgaande	leiding	naar	het	verwarmingscircuit	Ø	1"	

INSTALLATIE
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8	 Elektrische	aansluitingen

Elektrische aansluiting van de temperatuursensor (NTC)

De	installatie	dient	voldoende	geaard	te	worden	volgens	de	
geldende	regelgeving.

De	fabrikant	wijst	elke	verantwoordelijkheid	af	in	geval	van	
schade	die	oorzaak	wordt	aan	derden	door	een	verkeerde	
aarding	van	het	toestel.	Daarin	is	ook	het	niet	in	acht	nemen	
van	de	geldende	normen.

1

2

3

Legenda
1	 Mengmodule
2	 Isolatie
3	 Temperatuursensor	(NTC)

•	 De	temperatuursensor	(NTC)	moet	in	de	daartoe	voorziene	
behuizing	geplaatst	worden.

•	 De	elektrische	aansluiting	van	de	sensor	moet	gebeuren	op	
de	regelkast,	

•	 Raadpleeg	de	installatiehandleiding	van	het	systeem	om	de	
bedrading	aan	te	sluiten.

9	 Ingebruikname	

•	 Raadpleeg	de	systeemhandleiding	voor	de	ingebruikname	
stappen.

Debiet/druk lijn van de pompmodule                

0
0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4
Debiet (m³/h)

D
ru

k 
(m

)

De	instelling	kan	enkel	gebeuren	bij	pompen	met	elektronische	
regeling.

Stel	de	maximale	opvoerhoogte	van	de	pomp	in	tussen	1	en	5	
met	behulp	van	de	regelknop.

1	>	Hmin	=	1m
5	>	Hmax	=	5m

INSTALLATIE
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10	 Specifieke	afstelling	

10.1	 Regeling	van	de	mengkraan

De	werkwijze	van	de	mengkraan	kan	omgeschakeld	worden	
met	behulp	van	een	instelschroef	op	de	motor	van	het	
mengventiel.	Er	zijn	twee	mogelijkheden	:

-	Handbediening

-	Automatische	werking

b
LET OP: De automatische werking is verplicht 
voor een automatische regeling door de 
ExaMaster (regelkast).

A

A

A1

Legenda
1	 Instelschroef

•	 Voor	het	omschakelen	van	de	automatische	werking	naar	de	
handbediening	draait	u	de	instelschroef	een	kwartslag.	

•	 Ga	omgekeerd	te	werk	om	van	de	handbediening	naar	de	
automatische	werking	om	te	schakelen.

10.1.1	 Drukverlies	in	de	mengkraan

10

100

1,000

10,000

100,000

10 100 1,0 10,0
Debied Vollume(l/h)

D
ru

k 
(P

a)

8,0

8,0

De	KVS-waarde	van	de	mengkraan	bedraagt	8000	l/h	

10.2	 Regeling	van	de	by-pass	(omloopleiding)	
van	het	laagtemperatuurcircuit

De	bypass	moet	aan	de	installatie	worden	aangepast.							

10

0
1

Legenda
1	 Instelling	"by-pass	gesloten"

10

0

1

Legenda
1	 Instelling	"by-pass	open"

Standaard	staat	de	fabrieksinstelling	in	de	gesloten	stand.	Open	
de	by-pass	totdat	er	geen	stromingsgeluid	meer	hoorbaar	is	en	
één	kraan	open	staat.

INSTALLATIE
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11	 Montage	van	de	mantel

1

2

Legenda
1	 Mantel	van	de	hydraulische	module
2	 Hydraulische	module

•	 Zodra	de	installatie	ingeregeld	is,	schuift	u	de	mantel	(1)	op	
de	hydraulische	module	(2).

12	 Informatie	voor	de	gebruiker

Na	het	voltooien	van	de	installatie	moet	de	installateur	:

	- de	werking	van	het	apparaat	en	de	veiligheidsvoorzieningen	
uitleggen	aan	de	gebruiker,	en	indien	nodig	een	demonstratie	
geven	en	vragen	beantwoorden

	- de	gebruiker	alle	nodige	documentatie	overhandigen	

	- de	documenten	waar	nodig	invullen

	- de	gebruiker	inlichten	over	de	voorzorgsmaatregelen	die	
noodzakelijk	zijn	om	beschadiging	van	het	systeem,	het	
apparaat	en	het	gebouw	te	voorkomen.

	- de	gebruiker	eraan	herinneren	het	apparaat	jaarlijks	een	
onderhoudsbeurt	te	geven.

INSTALLATIE
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ONDERHOUD

13	 Problemen	oplossen

Voer	de	volgende	controles	uit	alvorens	verder	te	gaan	met	
specifieke	diagnose	:

	- Controleer	of	de	elektrische	netspanning	aanwezig	is	en	of	
het	toestel	juist	is	aangesloten.

	- Controleer	of	alle	kranen	open	staan.

	- Controleer	de	goede	werking	van	de	externe	regelapparaten	
(kamerthermostaat,	buitenvoeler,...).

14	 Onderhoud		

Jaarlijks onderhoud

•	 Controleer	de	goede	werking	van	de	systeemcomponenten.

•	 Controleer	de	druk	in	het	verwarmingscircuit.

•	 Controleer	of	de	onderdelen	van	het	toestel	niet	versleten	of	
defect	zijn.

15	 Onderdelen	vervangen

Gebruik	originele	reserveonderdelen	van	de	fabrikant	voor	een	
veilige	en	lange	levensduur	van	het	product.

i
Dit apparaat is voorzien van het CE-
conformiteitsmarkering. Gebruik uitsluitend nieuwe 
originele reserveonderdelen van de fabrikant.

•	 Zorg	dat	reserveonderdelen	correct	worden	gemonteerd	
in	de	juiste	stand	en	richting.	Test	het	apparaat	op	veilige	
werking	na	het	aanbrengen	van	onderdelen	of	na	reparatie.

16	 Technische	gegevens

Beschrijving Eenheid Waarde
Thermische	isolatieschaal - EPP

Maximaal	toegestane	bedrijfstemperatuur	 °C 110

Maximaal	toegestane	werkdruk bar 	6	

Afmetingen	van	het	leidingwerk " 1"	

Afmetingen	H/B/D mm 355/250/260

ONDERHOUD
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