
Bewaar dit installatievoorschrift 
goed in de buurt van het cv-toestel. 
Bij onderhoud of reparatie kan 
het belangrijk zijn, dat dit boekje 
voorhanden is.

AAN DE INSTALLATEUR

Met het toestel dat u gaat plaatsen, 
installeert u een kwaliteitsproduct. 
Ondanks de bekendheid met het AWB-
concept heeft deze ketel zaken die nieuw 
voor u zullen zijn. Lees daarom goed de 
bijgevoegde instructies. De tijd die u 
daaraan besteedt wint u terug bij het 
installeren. Daarnaast kan een goede 
uitleg aan de bewoner, over de werking 
en bediening van de cv-installatie, 
u veel werk en hem veel ongenoegen 
besparen. Zijn er problemen of vragen, 
neem dan contact op met AWB.

Met vriendelijke groeten,

AWB CV-KETELS  

Voor de 
gebruiker en 
installateur
Bedienings- en  
installatiehandleiding

www.awb.nl
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Gebruikte symbolen

Let u s.v.p. bij gebruik van het toestel op de veiligheids-
aanwijzingen uit deze handleiding!

GEVAAR!
Waarschuwing,   
direct levensbedreigend.

LET OP!
Waarschuwing,   
mogelijk gevaarlijke situatie voor 
product of omgeving.

ELEKTRICITEIT GEVAAR!
Waarschuwing, 
direct levensbedreigend door  
spanningvoerende onderdelen.

OPMERKING!
Nuttige informatie en 
opmerkingen.

Aansprakelijkheid

Voor schade, ontstaan door het niet opvolgen van aan- 
wijzingen uit deze handleiding, zijn wij niet aansprakelijk.

Veiligheid

1 Gaslek of storing

• Schakel geen verlichting aan of uit. 
• Zet geen elektrische schakelaars om. 
• Gebruik geen telefoon in de risicozone. 
•  Maak geen open vuur of vlam (bijv. met een aansteker 

of lucifer).
• Niet roken. 
•  Draai onmiddellijk de toevoerkraan voor het gas dicht. 
•   Open alle ramen de deuren om de ruimte(s) door te 

luchten. 
• Waarschuw iedereen in huis. 
•  Schakel het gasbedrijf of de installateur in.  
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Als eerste willen we u als gebruiker bedanken voor 
de aanschaf van dit kwaliteitsproduct en wensen u 
veel warmte en woongenot toe. 

U als gebruiker doet er verstandig aan het ge- 
bruikersgedeelte goed door te nemen voordat u 
dit toestel in gebruik laat stellen. 

Algemene punten

De ThermoElegance 6 is een apparaat dat gebruik maakt  
van condensortechnologie waarmee warmte in rookgas 
teruggewonnen wordt. Dankzij dit werkingsprincipe   
verbruikt de ketel veel minder energie en wordt de uitstoot 
van Nox en CO² verlaagd. 

De ThermoElegance 6 heeft een dubbel gebruiksdoel  
(verwarming + levering van warm water).   

De ThermoElegance range is ontwikkeld en gemaakt
voor de verwarming van ruimten als onderdeel van een 
CV-installatie, uitgelegd op een aanvoertemperatuur van 
80°C en een retourtemperatuur van 60°C en het direct 
verwarmen van sanitair water in de CW-classificaties CW6. 
De temperatuur van het cv-water en van het warme water 
kunnen beide onafhankelijk van elkaar worden aangepast 
op de ketel. Zodra de temperaturen zijn ingesteld, werkt 
de ketel automatisch. De ketel beschikt ook over een 
vorst-beschermingsprogramma.
Lees deze instructies en volg ze nauwgezet op, zodat u uw
ketel veilig en economisch kunt gebruiken.

De installatie en inbedrijfstelling van het toestel moet  
worden verricht door een erkende installateur die in    
het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving aan-
sprakelijk is voor de installatie en inbedrijfstelling. 

U dient voor onderhoud en reparaties van het toestel en 
voor de afstellingen van het CO²-percentage eveneens een 
beroep te doen op een erkende installateur. 

Afhankelijk van uw installatie zijn er bij AWB diverse spe-
ciaal ontworpen accessoires voor uw toestel verkrijgbaar. 

Voor een gedetailleerde lijst kunt u contact opnemen met 
uw leverancier of onze website www.awb.nl bezoeken. 

Documenten

Bewaar deze handleiding en alle bijgesloten documentatie 
op een veilige plek voor toekomstig gebruik. 
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Veiligheidsregels en aanbevelingen

Neem de onderstaande veiligheidsregels en aanbevelingen 
in acht: 

•  Gebruik in de buurt van het toestel geen aerosol,  
oplosmiddelen, schuurmiddelen, schoonmaakmiddelen 
met chloor, verf, lijm etc.    
Onder ongunstige omstandigheden kunnen deze sub-
stanties zeer corrosief zijn, zelfs voor het rookgaskanaal. 

•  Gebruik of bewaar geen explosieve of gemakkelijk   
ontvlambare materialen (bijv. benzine, verf etc.) in de 
ruimte waar het toestel zich bevindt. 

•  Schakel nooit de veiligheidsvoorzieningen uit en   
probeer ook niet om iets aan deze voorzieningen en 
hun instellingen te veranderen, omdat dat een storing 
zou kunnen veroorzaken.

•  Verander niets aan:     
- het toestel zelf,      
- de omgeving van het toestel,     
-  de toevoer van water, lucht, gas en stroom,  

 - het LT/RGA-systeem. 
•  Verricht zelf geen onderhoud of reparaties aan het toestel. 
•  Sluit in geval van een waterlekkage onmiddellijk de 

koudwatertoevoer van het toestel en bel een erkende 
installateur om het lek te repareren. 

•  Verbreek nooit verzegelingen. 
•  Verander niets aan de technische voorzieningen en 

omstandigheden bij en om het toestel, omdat deze zeer 
belangrijk zijn voor de veiligheid van het toestel.  

  Bijvoorbeeld: de minimale vrije ruimtes rondom het  
toestel. 

LET OP!
Wij raden u aan om zeer zorgvuldig  
te zijn bij de instelling van de  
warmwater-temperatuur: water kan 
zeer heet zijn, wanneer het uit de 
kraan komt. 

Garantie / aansprakelijkheid 

AWB CV-ketels BV staat namens de fabriek in voor de goede 
kwaliteit van fabricage en materiaal. Bedoelde garantie 
beperkt zich tot materiaal- en fabricagefouten. 

De garantie heeft een looptijd van: 

•  12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten 
en 24 maanden garantie op onderdelen.

•  5 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar van de AWB 
HR-ketel na feitelijke werkende installatie van het toestel. 
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, 
gevolgschade, is nadrukkelijk uitgesloten.

Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend 
en alleen onder de volgende voorwaarden:

•   het toestel moet door een deskundige zijn geïnstalleerd 
volgens de voorwaarden en normen van de competente 
instanties.

•   het toestel moet van een Nederlands toelatings-  
nummer zijn voorzien en toegelaten voor gebruik op  
de Nederlandse markt. Eventuele aanpassingen van  
niet voor de Nederlandse markt toegelaten toestellen, 
kunnen en mogen alleen door AWB of door een door 
AWB aangewezen installateur uitgevoerd worden.

Elke aanspraak op garantie vervalt bij het uitvoeren van 
reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren
van niet AWB onderdelen zonder voorafgaande toestem-
ming van AWB CV-ketels BV Nederland. Daarnaast vervalt 
elke aanspraak op garantie bij montage in afwijking van 
de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften.
De garantiekaart dient ingevuld en binnen acht dagen 
na installatiedatum ondertekend, voorzien van een  
stempel van de installerende installateur, aan ons te  
worden verzonden.
De garantie geldt bij normaal huishoudelijk gebruik in 
overeenstemming met de installatievoorschriften.
Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is gebruik voor 
andere doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing vermeld. 
Ook toestellen die defect geraakt zijn door overbelasting, 
bevriezing en verwaarlozing en onderdelen die vallen onder 
de normale gebruiksslijtage, zijn uitgesloten van garantie.  
Aanspraken tijdens de garantieperiode hebben geen 
verlenging van de garantieperiode tot gevolg.
Elke aanspraak op garantie vervalt indien het toestel 
niet overeenkomstig de strekkende voorschriften wordt 
onderhouden.

Gebruik van het toestel

De apparatuur van AWB wordt geproduceerd volgens de 
nieuwste stand van de techniek en voldoet aan alle actuele 
veiligheidsregels. 

Dit toestel wordt gebruikt voor zowel cv als het produceren 
van warm water. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk ge-
bruik en is verboden. De producent aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook door 
dergelijk oneigenlijk gebruik. In dergelijke gevallen is de 
gebruiker aansprakelijk. 

De instructies in de gebruikershandleiding, de installatie-
handleiding en alle begeleidende documenten moeten 
worden opgevolgd en de voorwaarden voor installatie en 
onderhoud moeten in acht worden genomen. 

Verzorging

•  Reinig de behuizing van het toestel met een in zeepsop 
gedrenkte doek. 

•  Gebruik geen schuurmiddelen / schurende reinigings-
middelen, omdat die de behuizing of de kunststof 
onderdelen kunnen beschadigen.
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1 GEBRUIK VAN HET TOESTEL

1.1  Bedieningspaneel

1 Bedrijfsindicatie

2 Display

3 Bedrijfsmodusselectie 

4 Warmwater temperatuurinstelling

5 Kap

6 Temperatuurinstelling verwarming

7 Reset
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Figuur 1.1.  Bedieningspaneel
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1 Gekozen bedrijfsmodus

2 Actuele bedrijfsmodus

3 Zone 1 multifunctioneel display

4 Actuele temperatuurinstelling

5 Storingssymbolen

6 Ketel in bedrijf

7 Zone 2 multifunctioneel display

8 Installatie / servicemenu symbool

9 Buitenvoeler
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Figuur 1.1.1.  Bedieningspaneel



1.6   Storingssymbolen

        Wordt weergegeven, als het toestel  
een storing ontdekt (zie hoofdstuk 
“Storingsopsporing”). 

1.7   Indicatie branderfunctie

        Geeft aan of het toestel in de heetwater-
modus of de verwarmingsmodus staat 
(Hoe hoger de vraag, des te feller brandt 
de vermogensindicatie).

1.8  Zone 2 multifunctioneel display

       Geeft de watertemperatuur van het  
verwarmingscircuit aan, wanneer het 
toestel in de verwarmingsmodus is.

        Wordt weergegeven tijdens de  
instelling van de heetwater- en   
verwarmingscircuittemperatuur.

        Wordt weergegeven, als het toestel een 
storing ontdekt.

        Wordt weergegeven tijdens de  
installatie/afstellingen.

1.9   Installatie / servicemenu symbool

        Wordt weergegeven tijdens de  
installatie/afstellingen.

1.10  Indicatie aanwezigheid buitenvoeler

        Wordt weergegeven, als er een buiten-
voeler op het apparaat aangesloten is.
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1.2   Indicatie van de geselecteerde   
bedrijfsmodus

        Verschijnt naast de gekozen  
    bedrijfsmodus.

1.3   Indicatie ingestelde mode 

         Wordt weergegeven wanneer het  
apparaat in de vorstbeschermingsmodus 
staat.

        Wordt weergegeven wanneer het  
apparaat in de verwarmings- en   
heetwatermodus staat.

        Wordt weergegeven wanneer het  
apparaat in de heetwatermodus staat.

        Wordt weergegeven wanneer het  
apparaat in de verwarmingsmodus staat.

1.4  Zone 1 multifunctioneel display

     Geeft de druk van het verwarmings- 
circuit aan. 

     Wordt weergegeven als het toestel een 
storing ontdekt (errorcode).

     Wordt weergegeven tijdens de  
installatie/afstellingen.

1.5  Indicaties temperatuurinstellingen

        Wordt weergegeven tijdens de instelling 
van de heetwatertemperatuur.

        Wordt weergegeven tijdens de  
instelling van het temperatuur van het 
verwarmingscircuit.



7

•  Zorg ervoor:
 -  dat de ketel op de netvoeding aangesloten is, 
 - dat de gaskraan open is. 
• Sluit het toestel op de netvoeding aan. 

Het display en de bedrijfsindicatie op het bedieningspaneel 
gaan aan: de ketel is gebruiksklaar. 

• Bedrijfsindicatie: 
 -  Continu groen brandend: toestel in bedrijf
 -  Rood knipperend: storingssignaal    

(zie hoofdstuk “Storingsopsporing”).

2 INBEDRIJFSTELLING

3 BEDRIJFSMODUSSELECTIE 

Druk op  om de bedrijfsmodus van de ketel te   
wijzigen. Het symbool  is dan zichtbaar tegenover de 
geselecteerde modus:

    Centrale verwarming en    
huishoudelijk heet water

   Alleen centrale verwarming

   Alleen huishoudelijk water

   Vorstbescherming toestel

OPMERKING: 
het ECO-symbool wordt weergegeven  
 tot 49°C. 

4.2  Temperatuurinstelling verwarming

Druk op  of  aan de  zijde om de watertemperatuur 
voor de centrale verwarming in te stellen.

OPMERKING!  
Indien een buitenvoeler of een modu-
lerende kamerthermostaat op het  
toestel aangesloten is: 
•  Instelling van de watertemperatuur 

voor het verwarmingscircuit is niet 
mogelijk. 

•  Door kort te drukken op één van 
de toetsen  of  geeft de zijde 

 de door het toestel berekende 
watertemperatuur voor het ver-
warmingscircuit weer. 

4 TEMPERATUURINSTELLING

OPMERKING!
Na een snelle druk op  /  of 

 /  wordt de eerder geselecteerde  
temperatuurwaarde weergegeven.

4.1    Temperatuurinstelling huishoudelijk heet 
water

Druk op  of  aan de  zijde om de temperatuur 
voor het huishoudelijke heet water in te stellen.

  Watertemperatuur  (°C)

 min. 38

  T° ≤ 49

 max. 63

  Watertemperatuur  (°C)

 min. 28

 max. 80

•  Haal het toestel van de netvoeding af door de stekker 
uit het stopcontact te halen. 

Het display en de bedrijfsindicatie gaan uit. Het apparaat 
wordt niet langer van stroom voorzien. 

5 DE KETEL UITSCHAKELEN
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•  Druk de “reset” toets naar rechts en houd hem    
5 seconden vast. 

Het display en de bedrijfsindicatie gaan uit.

•  Laat de “reset” toets los om het apparaat opnieuw  
te starten. 

6 RESET VAN DE KETEL

Bij storingen wordt het storingssymbool weergegeven en 
de bedrijfsindicatie op het bedieningspaneel knippert rood.

 
LET OP!
Probeer nooit om zelf het toestel  
te repareren of te onderhouden en 
start het apparaat pas weer, nadat 
een erkende installateur de storing 
verholpen heeft. 

7 STORINGSOPSPORING

Symbool en storingscode Oorzaak  Corrigerende actie

De bedrijfsindicatie is UIT Stroomuitval  Controleer of de netvoeding ingeschakeld is en of het toestel   
ingeschakeld is en de stekker in het stopcontact zit.    
Het toestel start automatisch, zodra het stroom krijgt.   
Schakel een erkende installateur in, als de storing niet overgaat.

         code F 01, F 04 Ontstekingsfout Schakel de ketel uit.

         code F 02, F 03 Storing luchtstroming  Wacht 5 seconden en start de ketel opnieuw.   
Schakel een erkende installateur in, als de storing niet overgaat. 

          code F 05 Oververhitting Neem contact op met een erkende installateur.

 Ontoereikende waterdruk  Vul de cv-installatie tot u een druk tussen 1 en 2 bar op de indicatie
 in het systeem (< 0.5 bar)  kunt afl ezen.  Als u vaak moet bijvullen, kan dit veroorzaakt worden 

door een lek in uw systeem. Neem in dat geval contact op met een 
erkende installateur om de ketel en het systeem te laten controleren. 

De drukindicatie knippert en  Teveel water in het Verlaag de druk in het verwarmingscircuit of neemt contact op met
geeft een druk aan van meer  systeem  een erkende installateur. 
dan ≥ 2.7 bar.      

 Overige defecten Neem contact op met een erkende installateur.
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Dit toestel is gecertifi ceerd voor gebruik in installaties die 
tegen vorst beschermd worden. Neem alle noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen. 

8.1     Vorstbescherming van het    
verwarmingscircuit van de ketel

Ga bij een risico op vorst als volgt te werk:
 
•  Zorg ervoor dat de elektrische voeding van de ketel 

ingeschakeld is en de gastoevoer open is.  

•  Selecteer de  bedieningsmodus op het bedienings-
paneel.

De ketel heeft een ingebouwd vorstbeschermingspro-
gramma zolang de elektriciteit en het gas aangesloten 
blijven. Dit stelt de pomp in werking wanneer de tempe-
ratuur in de ketel onder 7°C komt. De brander zal aan-
gaan wanneer de temperatuur in de ketel 3°C is.
Andere delen van het systeem die blootstaan aan koude 
temperaturen moeten worden beschermd met behulp 
van een afzonderlijke vorstthermostaat.

Als de elektriciteit en het gas lange perioden uitgeschakeld 
blijven tijdens koud weer, wordt aanbevolen het hele 
systeem, inclusief de ketel, leeg te laten lopen om bevrie-
zingsgevaar te vermijden. Indien u een vorstbeveiligings-
middel wilt gaan toepassen dient u dit vooraf met AWB te 
overleggen.

8.2  Vorstbescherming van de installatie

De vorstbescherming voor de installatie kan niet door de 
ketel alleen worden gegarandeerd. U heeft een kamer-
thermostaat nodig die de installatietemperatuur aanstuurt.  

•  In geval van langdurige afwezigheid kunt u contact 
opnemen met een erkende installateur om de installatie 
af te tappen of om het verwarmingscircuit te beschermen 
door een antivries toe te voegen. Voor nadere informatie 
gelieve contact op te nemen met AWB.

LET OP! 
De leidingen voor heet en koud kraan-
water zijn niet beschermd tegen vorst.

8 VORSTBESCHERMING

Elke ketel heeft na een bepaalde bedrijfstijd onderhoud 
nodig. Hiermee valt en staat de betrouwbare werking. 
Zoals u uw auto regelmatig laat onderhouden heeft ook 
een cv-ketel onderhoud nodig. Onderhouden op regel-
matige tijden verlengt de levensduur, verhoogt de 
betrouwbaarheid en reduceert het energieverbruik en 
de milieuvervuiling.

Wij adviseren om jaarlijks uw cv-ketel te laten onderhouden 
door een erkend installatie-, onderhoud- of servicebedrijf. 
Hiervoor adviseren wij u een onderhoudscontract af te 
sluiten.

Houd er rekening mee dat incorrect onderhoud de veilig-
heid van de cv-ketel negatief kan beïnvloeden en lichame-
lijk letsel tot gevolg kan hebben.

9  ONDERHOUD / SERVICE
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10   TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Temperatuurverlaging van de cv-installatie

Verlaag de kamertemperatuur gedurende de nachtrust
en uw afwezigheid. Dit kan eenvoudig door een klok- 
thermostaat met individueel in te stellen tijdprogramma’s. 
Stel gedurende de verlagingsperiode de temperatuur maxi-
maal 5°C lager in dan de normale temperatuur. 
Meer dan 5°C brengt geen hogere besparing, omdat door 
de sterkere afkoeling meer energie nodig is om de woning 
weer op temperatuur te brengen.
Alleen bij een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie
loont het om de verlagingstemperatuur lager in te stellen. 
Let er wel op dat in de winter geen gevaar voor bevriezing 
kan ontstaan.

Kamertemperatuur

Stel de kamertemperatuur zodanig in dat het voor u
persoonlijk behaaglijk is. Elke graad hoger dan noodzakelijk, 
betekent circa 6% meer energieverbruik.
Pas ook de temperatuur van de ruimte aan voor het doel
waarvoor deze is bestemd. Het is bijvoorbeeld normaliter
niet noodzakelijk dat een slaapkamer of niet gebruikte
kamer op 20°C wordt gebracht.

Gelijkmatig verwarmen

Vaak wordt uit zuinigheid bij een centrale verwarmings-
installatie alleen de woonkamer verwarmd.
Via de muren worden hierdoor de naastgelegen ruimten
ongecontroleerd mee verwarmd. Dit betekent dat er on-
nodig energie verloren gaat.
Een andere bijkomstigheid is dat de radiator in de kamer
waar wel wordt gestookt een te kleine capaciteit heeft 
om ook andere ruimten te verwarmen. Het gevolg is dat 
de ruimte waar gestookt wordt niet op temperatuur is te 
krijgen. Er ontstaat een onbehaaglijk gevoel ten gevolge
van tocht, vergelijkbaar met het open staan van een deur 
naar een niet verwarmde ruimte. Deze zuinigheid wordt 
bestraft doordat er op deze manier nooit een behaaglijk 
binnenklimaat wordt bereikt. 

Thermostatische radiatorkranen en  
kamer(klok)-thermostaten

Het mag duidelijk zijn dat het aanbrengen van thermo- 
statische radiatorkranen voordelen biedt. De ruimte blijft 
hierdoor exact op de eenmaal ingestelde temperatuur. 
Indien een weersafhankelijke regeling met binnencompen-
satie wordt toegepast, moeten de radiatorkranen die in 
de ruimte waar de weersafhankelijke regelaar is geplaatst, 
geheel geopend blijven. Anders is geen goede temperatuur-
regeling gewaarborgd, met een hoger energieverbruik 
tot gevolg. Indien de cv-installatie is voorzien van ther-
mostatische radiatorkranen is een bypass noodzakelijk 
(zie hoofdstuk 5.1.2).

Regelapparatuur niet afdekken

Zorg ervoor dat de kamer(klok)-thermostaat of thermo-
statische radiatorkranen niet afgedekt worden door 
meubels of gordijnen. Er moet ongehinderd lucht langs
kunnen stromen. Thermostatische radiatorkranen kunnen 
met bijvoorbeeld afstandvoelers worden uitgerust, 
waardoor deze ook juist regelen wanneer er een gordijn 
voor hangt.

Instelling van de warmhoudfunctie   
(alleen combi)

De warmhoudfunctie bij combitoestellen zorgt ervoor  
dat er direct warm water ter beschikking staat zodat er 
geen wachttijd is voor opwarmen. De temperatuur van de 
ingeschakelde warmhoudfunctie is gekoppeld aan de 
warmwatertemperatuur instelling.
Stel de temperatuur niet hoger in dan noodzakelijk om
onnodig energieverlies te voorkomen. Indien langere tijd
geen warm water getapt hoeft te worden, is het aan te 
bevelen om de warmhoudfunctie uit te schakelen (zie 
hoofdstuk 7.2, COD. 9).

Bewuste omgang met water

Een bewuste omgang met water kan de verbruikskosten 
sterk verlagen. Een druppelende kraan verbruikt circa 2000 
liter water extra per jaar en een defecte vlotter in de stort-
bak van het toilet circa 4000 liter water, terwijl dit tegen 
relatief geringe kosten verholpen kan worden.

Ventileren

Open tijdens de stookperiode het raam alleen voor 
ventilatie en niet om de temperatuur te regelen. 
Een korte tijd het raam geheel open is effectiever dan de 
hele dag het raam op een kier. Zet tijdens de ventilatie-
periode de kamer(klok)-thermostaat lager en/of sluit de 
thermostatische radiatorkranen in de ruimte waar ge-
ventileerd wordt. Door deze maatregel is een uitstekende 
luchtverfrissing mogelijk zonder dat de woning onnodig 
afkoelt door energieverlies doordat het cv-toestel in bedrijf 
komt.
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 De ThermoElegance 6 is voorzien van de   
volgende gaskeurmerken:

Gaskeur basis geeft aan dat het toestel voldoet aan de 
basiseisen die door de stichting EPK (Energie Prestatie 
Keurmerk) zijn gesteld.

HRww geeft het jaargebruiksrendement op tapwater aan.

Gaskeur HR 107 geeft het rendement op het effi ciënt 
produceren van warm water aan.

Gaskeur SV geeft aan dat de maximale eisen inzake de 
uitstoot van schadelijke stoffen niet worden overtreden.

Gaskeur CW geeft de basiseisen aan m.b.t. tapdrempel, 
wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement.

Toelichting Gastec CW toepassingsklasse

Het Gaskeur CW-label is een prestatielabel voor gas-
gestookte warmwaterbereiders en geeft aan dat het 
betreffende toestel bij de bereiding van warm tapwater 
voldoet aan specifi eke eisen met betrekking tot een aantal 
doelmatigheids- en comfortaspecten.

Toepassingsklasse 6

Geschikt voor:
•  het voeden van een keukentappunt met tenminste  

3,5 liter/min van 60°C, tegelijk met een douchefunctie 
van 6 liter/min tot ten minste 12,5 liter/min van 40°C, of 
tegelijk met het vullen van een bad van 150 liter met 
tenminste 17 liter/min van gemiddeld 40°C

•  het vullen van een bad van 200 liter met tenminste 
 22 liter/min van 40°C, zonder gelijktijdigheid met een 
 andere functie.

Effectieve toestel wachttijd

De effectieve toestel wachttijd is de tijd die het duurt  
vanaf het openen van de tapkraan tot het bereiken van 
een temperatuurverhoging van 40 K, gemeten aan de  
toesteluitlaat, met het CW-tapdebiet.

Maximale leidinglengte

De maximaal toepasbare leidinglengte waarbij na
30 seconden vanaf begin tappen de vereiste blijvende
temperatuurverhoging (volgens Gaskeur CW) is bereikt.

Label  TE 6
Gaskeur basis   ja
HRww   ja
Gaskeur HR 107   ja
Gaskeur SV   ja
Gaskeur CW  CW 6

CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel
voldoet aan de criteria van de:

Gastoestellenrichtlijn 90/396/EEG
EMC-richtlijn 89/336/EEG
Rendementsrichtlijn 92/42/EEG
Machinerichtlijn 89/392/EEG, 91/386/EEG, 93/68/EEG
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, 93/68/EEG

11  GASKEURMERK
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Algemeen

De ThermoElegance 6 is ontwikkeld en gemaakt voor de 
verwarming van ruimten als onderdeel van een cv-instal-
latie, uitgelegd op een aanvoertemperatuur van 80°C en 
een retourtemperatuur van 60°C en het direct verwarmen 
van sanitair water in de CW-classifi catie CW6.
Met de ingebouwde RVS tank is het toestel in staat om con-
tinue 10 liter/min van 63°C te leveren, of zelfs 14 liter/min 
van 60°C gedurende 10 minuten. Voor bad en stortdouches 
is dit toestel uitermate geschikt omdat het toestel bij een 
temperatuur van 40°C continu 17 liter/min kan leveren en 
zelfs 28 liter/min gedurende 10 minuten.
De temperatuur van het cv-water en van het warme water 
kunnen beide onafhankelijk van elkaar worden ingesteld 
op de ketel. Zodra de temperaturen zijn ingesteld, werkt 
de ketel automatisch. De ketel beschikt ook over een vorst-
beschermingsprogramma.
Lees deze instructies en volg ze nauwgezet op, zodat u uw 
ketel veilig en economisch kunt gebruiken.

Handel altijd volgens de laatste eisen zoals 
omschreven in de meest recente uitgave van het 
bouwbesluit, NEN 1078, NPR 3378, NEN 1087, NPR 
1088, NEN 2757, NEN 3028, NEN 1010 en NEN 1006; 
AVWI of de meest recente van toepassing zijn de 
normen. Houd tevens rekening met de plaatselijk 
geldende voorwaarden.

Gascategorie

Deze ketel is geschikt voor gebruik in combinatie met 
aardgas (G25) en is om te stellen op propaan (G31).

Gasveiligheidsvoorschriften (voor installatie en 
gebruik)

In uw belang en in het belang van de veiligheid, is het 
wettelijk verplicht ALLE gasapparaten te laten installeren 
door een deskundige in overeenstemming met de boven-
staande voorschriften.

Gastests en certifi cering

Deze ketel is wat betreft de werking en veiligheid gecerti-
fi ceerd volgens de meest recente versie van EN 483. De 
veiligheid en werking van de ketel zijn getest en gecertifi -
ceerd. Het is daarom belangrijk dat er geen aanpassingen 
aan de ketel worden aangebracht, tenzij dit schriftelijk is 
goedgekeurd door AWB CV-ketels. Aanpassingen die niet 
zijn goedgekeurd door AWB CV-ketels zouden de certifi -
cering en de garantie ongeldig kunnen maken en de wet-
telijke voorschriften kunnen schenden.

CE-merkteken

Deze ketel voldoet aan de vereisten van Verordening nr. 
3083. De ketel voldoet aan de vereisten van Richtlijn 92/42/
EEG betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en 
gas-gestookte centrale verwarmingsketels.

Typeproef uitgevoerd om te voldoen aan Verordening 5, 
gecertifi ceerd door: aangemelde instantie 1312. Product/
productie gecertifi ceerd door: aangemelde instantie 1312.

Het CE-merkteken op dit apparaat duidt erop dat het appa-
raat voldoet aan:
1.  Richtlijn 90/396/EEG betreffende de onderlinge aan 

passing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
gastoestellen.

2.  Richtlijn 73/23/EEG betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake 
elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen 
bepaalde spanningsgrenzen.

3.  Richtlijn 89/336/EEG betreffende de onderlinge aan- 
passing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.

Serviceonderdelen

LET OP: Wanneer u onderdelen van dit apparaat vervangt, 
gebruik dan alleen service onderdelen waarvan u zeker 
weet dat ze aan de door AWB CV-ketels vereiste veilig-
heids- en bedrijfsspecifi caties voldoen. Gebruik geen gere-
pareerde onderdelen of onderdelen van een ander fabri-
kaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door AWB 
CV-ketels.
Alleen bij het gebruik van originele onderdelen, garandeert 
AWB de CE-conformiteit van dit toestel.

Gaslek of defect

In geval van een (vermoedelijke) gaslek of storing dient u 
de cv-ketel uit te schakelen, de gastoevoer bij de meter af 
te sluiten, en uw gasbedrijf of uw installateur/onderhouds-
bedrijf te raadplegen.

Stroomstoring

De ketel moet worden geaard, en werkt niet zonder net-
voeding. Na een stroomstoring hoort de ketel weer nor-
maal te functioneren. Als deze zijn normale werking niet 
hervat reset de ketel. Het kan zijn dat de maximaalthermo-
staat in werking is getreden. De maximaalthermostaat 
werkt alleen onder abnormale omstandigheden en in deze 
omstandigheden is het raadzaam uw installateur/onder-
houdsbedrijf te raadplegen.

BELANGRIJKE INFORMATIE



Bescherming tegen bevriezing

De ketel heeft een ingebouwd vorstbeschermingsprogram-
ma zolang de elektriciteit en het gas aangesloten blijven. 
Dit stelt de pomp in werking wanneer de temperatuur in 
de ketel onder 7°C komt. De brander zal aangaan wanneer 
de temperatuur in de ketel 3°C is.
Andere delen van het systeem die blootstaan aan koude 
temperaturen moeten worden beschermd met behulp van 
een afzonderlijke vorstthermostaat.

Als de elektriciteit en het gas lange perioden uitgeschakeld 
blijven tijdens koud weer, wordt aanbevolen het hele 
systeem, inclusief de ketel, leeg te laten lopen om bevrie-
zingsgevaar te vermijden. Indien u een vorstbeveiligings-
middel wilt gaan toepassen dient u dit vooraf met AWB te 
overleggen.

Toelichting Gastec CW toepassingsklasse

Het Gaskeur CW-label is een prestatielabel voor gasgestook-
te warmwaterbereiders en geeft aan dat het betreffende 
toestel bij de bereiding van warm tapwater voldoet aan 
specifi eke eisen met betrekking tot een aantal doelmatig-
heids- en comfortaspecten.

Toepassingsklasse 6

Geschikt voor:
–  het voeden van een keukentappunt met tenminste  

3,5 liter/min van 60°C, tegelijk met een douchefunctie 
van 6 liter/min tot ten minste 12,5 liter/min van 40°C, of 
tegelijk met het vullen van een bad van 150 liter met 
tenminste 17 liter/min van gemiddeld 40°C

–  het vullen van een bad van 200 liter met tenminste 
 22 liter/min van 40°C, zonder gelijktijdigheid met een 
 andere functie.

Effectieve toestel wachttijd

De effectieve toestel wachttijd is de tijd die het duurt vanaf
het openen van de tapkraan tot het bereiken van een  
temperatuurverhoging van 40 K, gemeten aan de toestel-
uitlaat, met het CW tapdebiet.

Maximale leidinglengte 

De maximaal toepasbare leidinglengte waarbij na   
30 seconden vanaf begin tappen de vereiste blijvende  
temperatuurverhoging (volgens Gaskeur CW) is bereikt. 
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1   SCHEMATISCHE VOORSTELLING EN MAATSCHETSEN

Figuur 1.
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Schematische voorstelling FIGUUR 1 

1. afvoer van de verbrandingsgassen
2. primaire warmtewisselaar 
3. brander
4. ontstekingselektrode en vlamcontrole
5. ventilator
6. gasregelklep
7. sanitairboiler
8. sifon
9. maximaal thermostaat
10. boiler NTC
11. retour NTC
12. aanvoer NTC
13. ontstekings transformator
14. CV circulatiepomp
15. drukopnemer cv

16. warmtewisselaar sanitair warm water
17. driewegklep
18. aftapkraan
19. doorstroom sensor
20.  tapwater NTC
21.  sanitair fi lter (koudwatertoevoer)
22.  doorstroombegrenzer
23.  circulatiepomp sanitair warm water
24.  terugslagklep

A. retourleiding cv
B. sanitair koudwaterleiding
C. aanvoerleiding cv
D. sanitair warmwaterleiding
E. gastoevoer

RGA

LTV

16
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2   KENMERKEN

Algemene kenmerken

Max belasting cv (ow)  (kW) 28,6
Min belasting cv (ow)  (kW) 8
Max sanitair belasting (ow)  (kW) 34,2
Max cv vermogen ( 50/30°C)  (kW) 30,6
Min cv vermogen ( 50/30°C)  (kW) 8,6
Max cv vermogen ( 80/60°C)  (kW) 28
Min cv vermogen ( 80/60°C)  (kW) 7,6
Max sanitair vermogen (koud water + 10°C & ΔT° = 40 K)  (kW) 33,2
HR toprendement 30% bij 30°C retourtemperatuur  (%) 108,6
Toestel massa (zonder verpakking)  (Kg) 65
CE certifi caat   1312 BP 4108
Rookgas toepassingen   B23-C13-C33-C53-C63-C83
Gas Categorie   II2L3P

CV kenmerken

Regeling, modulatie  (kW) variabel
aanvoertemperauur cv  (°C) van 22°C tot 80°C   
CV vermogen  (kW) instelbaar van P min tot P max
Min cv debiet  (l/h) 300  
Max druk in cv circuit  (bar) 2,9
     

Sanitair kenmerken

Sanitair temperatuur   (°C) instelbaar van 38°C tot 63°C 

Max sanitair fl ow  (ΔT 30 K)  (l/mn) 21
Max sanitair fl ow  (ΔT 50 K)  (l/mn) 12,6
Min sanitair druk  (bar) 0,7
Max sanitair druk  (bar) 8
tapwaterzijdig drukverschil (zonder doorstroombegrenzer) bij CW debiet      (bar) 0,2
effectieve toestelwachttijd  (s) 0
jaargebruiksrendement Hi  (%) 75,2

Elektrische kenmerken

Voedings-spanning  (V) 230
Fasegevoelig   nee
IP klasse   IPX4D
Elektrische klasse   Klasse 1
Max elektrisch opgenomen vermogen  (W) 241
Max stroomsterkte  (A) 1,05

Geluidsproductie

Geluidsproductie cv  Max vermogen * (dBA) 51,1

   20 kW * (dBA) 42,6
   Min vermogen ** (dBA) 39,9
   Min vermogen *** (dBA) 38,9
* Pomp stand II , ** Pomp stand I, *** Pomp stand I & Δ T 10 K  
Geluidsmetingen uitgevoerd bij CETIAT laboratoruim FR 



 Emissies

Emissies bij max cv vermogen O²  (%) 4,3
(G25 / 80/60°C) CO (ppm) 86
  CO² (%) 9,1
Emissies bij 20 kW cv vermogen O²  (%) 4,3
( 20 kW, G 25 / 80/60°C) CO (ppm) 46
  CO² (%) 9,1
Emissies bij min cv vermogen O²  (%) 4,3
(G25 / 80/60°C) CO (ppm) 1
  CO² (%) 9,1
CO gewogen (volgens EN 483) CO (ppm) 4,7
NOx bij P. max (0% O²)   34.5 ppm = 62 mg/kWh
NOx omgerekend naar 0% O²    21.1 ppm = 37,9 mg/kWh
NOx klasse    5

 Rookgas kenmerken   

Lengte verticale RGA - type B23 (∅ 80 mm) (inclusief doorvoer) (m) 0,5 m tot 20 m
Lengte horizontale RGA - type C13 (∅ 60/100 mm) (inclusief doorvoer) (m) 0,5 tot 5 m
Lengte horizontale RGA - type C13 (∅ 80/125 mm) (inclusief doorvoer) (m) 0,5 tot 11 m
Lengte parallel - type C53/C83 (2 x 80 mm) (inclusief doorvoer) (m) 2 x 0,5 m tot 2 x 20 m
Lengte verticale RGA - type C33 (∅ 60/100 mm) (inclusief doorvoer) (m) 1,5 tot 5,5 m
Lengte verticale RGA - type C33 (∅ 80/125 mm) (inclusief doorvoer) (m) 1,5 tot 11,5 m
Beschikbare druk voor RGA en LTV                          op basis San vermogen (Pa) van 37 tot 136  Pa
* Belastingsdaling van 5% bij gebruik van maximaal beschikbare druk.   
  

Gastechnische kenmerken

G 25 (25 mbar) - Aardgas    CO² = 9,1 +/- 0,3% 
∅ injector  (mm) 5,65
Max gasfl ow cv  (m³/u) 3,52
Vooringestelde gasfl ow (20 kW)  (m³/u) 2,46
Min gasfl ow cv  (m³/u) 0,98
Max gasfl ow sanitair  (m³/u) 4,21

G 31 (50 mbar) - Propaan*    CO² = 10,3 +/- 0,3% 
∅ injector  (mm) 5,65
Max gasfl ow cv  (kg/u) 2,22
Vooringestelde gasfl ow (20 kW)  (kg/u) 1,55
Min gasfl ow cv  (kg/u) 0,62
Max gasfl ow sanitair  (kg/u) 2,65
* De comforteisen volgens gaskeur/CW zijn niet gewaarborgd indien het toestel op propaan bedreven wordt.
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Indien er warmtevraag optreedt (warmwaterbehoefte of 
ruimteverwarming) zal het toestel in bedrijf komen en zal 
het cv-water door de RVS warmtewisselaar verwarmd wor-
den. Bij een toestel met warmwatervoorziening zal, afhan-
kelijk van de warmtevraag, de driewegklep gestuurd wor-
den en wordt het cv-water door de pomp vanuit de tank 
of vanuit de installatie naar de warmtewisselaar gepompt.

De voor de verbranding benodigde lucht wordt van buiten-
af in de luchtkast, die de warmtewisselaar omhult, gezogen. 
Over een binnen de luchtkast gelegen restrictie (swirl-plate) 
wordt vervolgens een drukverschil opgebouwd. 
Dit drukverschil is een maatstaf voor de hoeveelheid gas die 
in de ventilator geïnjecteerd wordt. Het gasluchtmengsel 
wordt via de perszijde van de ventilator naar de brander toe-
gevoerd.

De ontsteking van het mengsel geschiedt naast het cilinder-
vormige branderdek middels een elektrode.

Het toestel is in twee “modes” te bedrijven. In de gebruikers-
mode kan men de vier standaard ketel-modes (zie fi guur 6) 
met behulp van het op het toestel aanwezige display   
selecteren. In de installateursmode (toegankelijk middels 
code) kan men een aantal parameters afzonderlijk volgens 
een parameterlijst instellen (zie hoofdstuk parameters).

3.1 CV-bedrijf

3.1.1 Algemeen

Bij warmtevraag van de kamerthermostaat (en geen warm-
watervraag) worden direct de driewegklep en de pomp 
geactiveerd. De ventilator toert op naar het starttoerental. 
De gasklep wordt bekrachtigd en gedurende 3 seconden 
vindt er elektrische ontsteking plaats. Nadat vlamdetectie 
heeft plaatsgevonden, gaat het toestel branden op het 
voor de cv op dat moment benodigde toerental.

Modulatie vindt plaats op de ingestelde of berekende  
(bij een buitenvoeler en OpenTherm-kamerthermostaat) 
aanvoer-temperatuur.

Indien ondanks modulatie tot minimum vermogen de aan-
voertemperatuur toch nog stijgt, wordt dit toegelaten tot 
de ingestelde of berekende aanvoertemperatuur met twee 
graden overschreden wordt. Hierna schakelt het toestel uit.

Bij einde warmtevraag wordt de gasklep gesloten en draait 
de pomp gedurende 3 minuten na, tenzij de pomp op 
continu draaien staat ingesteld (parameter 5). Tenslotte 
stopt de pomp en gaat de driewegklep naar de rustpositie 
(gereed voor sanitair warmwater).

3.1.2 Niet adaptief

Deze mode kan alleen ingesteld worden door de  
installateur. 

Middels kamerthermostaat

Modulatie vindt plaats vanaf de ingestelde of berekende 
aanvoertemperatuur. Het toestel schakelt aan en uit door 
de kamerthermostaat.

Middels buitenvoeler

Het toestel kan ook geregeld worden met een buitenvoeler 
(10 kOhm) van AWB, artikelnr. A000035027. Het regel-
programma kan geheel naar eigen wens in de installa-
teursmode geprogrammeerd worden.

De buitenvoeler dient door de installateur aangesloten en 
geactiveerd te worden.

3.1.3 Adaptief

Standaard af fabriek wordt het toestel adaptief uitgeleverd.
Deze mode is niet actief bij het gebruik van een buiten-
voeler.

De adaptieve regeling bepaalt aan de hand van de aan/
uit tijden van de kamerthermostaat de voor de installatie 
benodigde capaciteit en zal er zodoende voor zorgen dat 
het toestel op de “juiste” belasting brandt. Bij wisselende 
omstandigheden (dichtdraaien radiatorkranen b.v.) zal de 
belasting aangepast worden (adaptief). Indien tijdens de 
warmtevraag de ingestelde aanvoertemperatuur bereikt 
wordt, zal het toestel gaan moduleren op die temperatuur.

Het toestel zoekt zodoende de bij de installatie horende 
belasting en zal met optimaal rendement functioneren.

3.2 Warmwater tap-bedrijf

Warmwater tap-vraag heeft altijd voorrang op cv-vraag. 
Detectie vindt plaats middels een doorstroomsensor. 
Het toestel moduleert op basis van de setwaarde van de 
tap-NTC. Na einde tapping (gedetecteerd door de door-
stroomsensor) zal het toestel nog in bedrijf blijven tot de 
setwaarde van de tank-NTC bereikt is. Vervolgens blijft de 
pomp nog gedurende 15 seconden nadraaien om alle nog 
aanwezige restwarmte in het voorraadvat te pompen. 
Gedurende deze tijd zal een vanuit cv optredende warmte-
vraag niet gehonoreerd worden. Indien er vervolgens geen 
warmtevraag meer optreedt, controleert de boiler NTC de 
temperatuur in de tank. Als de gemeten temperatuur van 
de tank lager wordt dan de ingestelde temperatuur, zal de 
tank weer opgewarmd worden .

3.3 Service-bedrijf

Het is mogelijk om het toestel gedurende 11 minuten 
geforceerd op minimum of maximum cv-toerental te laten 
branden voor service-doeleinden. Voor uitgebreide 
beschrijving betreffende instellingsmogelijkheden dient u 
Hoofdstuk 6 te raadplegen. 

Houd de “mode” toets (zie fi guur 3) gedurende 10 secon-
den ingedrukt, het cijfer 0 verschijnt op het display (knip-
perend). Tevens is een sleutelsymbool  waarneembaar. 

Druk op de + en/of – toets totdat de service-code** ver-
schijnt. Aan de linkerzijde van het display wordt de actuele 
parameter aangegeven, met daaronder de aanduiding 
“COD.”

3   WERKING VAN DE KETEL



Het display is uitgerust met een verlichting. Door op een 
willekeurige toets te drukken, wordt deze verlichting 
(LED) geactiveerd.

4.2.1 Setpoint aanvoertemperatuur cv-bedrijf

De setwaarde (ingestelde waarde) van de aanvoer-  
temperatuur is te wijzigen door op de + of de – toets bij 
het -symbool te drukken (zie fi guur 4.2.1).

Indien een buitenvoeler of een OpenTherm-kamerthermo-
staat is aangesloten, is deze setwaarde van de aanvoer- 
temperatuur niet aan te passen omdat deze door de rege-
ling wordt berekend. De setwaarde van de buitenvoeler of 
OpenTherm regeling wordt weergegeven op het display.

4.1 Algemeen

Nadat de voedingsspanning is ingeschakeld, of nadat de 
ketel is gereset, worden de driewegklep en de pomp   
kortstondig bekrachtigd. Indien er binnen 24 uren geen 
warmtevraag optreedt, wordt deze procedure herhaald. 
In deze situatie zal de pomp gedurende 30 seconden  
draaien. Dit gebeurt om te voorkomen dat de pomp en/of 
de driewegklep vast gaat zitten.

4.2 Bediening + weergave op display 
 (gebruikers-mode)

Het bedieningspaneel bevat 5 toetsen, een resetschakelaar 
en een display (zie fi guur 4.2).

4    BESTURING DOOR    
BRANDERAUTOMAAT

bar
C

Figuur 4.2  Bedieningspaneel met display

Aan de rechterzijde van het display wordt de ingestelde 
waarde aangegeven van de links weergegeven parameter. 
Onder de ingestelde waarde staat de aanduiding “VAL”. 
Met de + en – toetsen onder de parameter en waarde  
kan vervolgens de parameter worden geselecteerd, en de 
ingestelde waarde.
Voor geforceerd branden drukt men vervolgens op de  
+ en/of – toets van de parameter totdat het cijfer 8 ver-
schijnt.
Nadat parameter 8 is geselecteerd, kan men met de rechtse  
+ en – toetsen het cijfer wijzigen totdat het cijfer 1 (gefor-
ceerd laag) of het cijfer 2 (geforceerd hoog) of cijfer 3 (start-
toerental) verschijnt. Gedurende het geforceerd in bedrijf 
zijn, is er een koffersymbool op het display zichtbaar. 
Indien men ten behoeve van service-doeleinden meer dan 
deze 11 minuten nodig heeft, dient men te resetten en het 
toestel opnieuw geforceerd te laten branden. 

Na service-bedrijf dient men parameter 8 weer op 0 te zetten.

** de service-code is op aanvraag bij AWB verkrijgbaar. C

Figuur 4.2.1.    Veranderen setpoint   
aanvoertemperatuur

C

Figuur 4.2.2.  Instellingen sanitairgebruik
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4.2.2 Sanitair temperatuur instellingen

De setwaarde van de sanitair temperatuur is te wijzigen 
door op de + of de – toets bij het symbool te drukken 
(zie fi guur 4.2.2). Bij gebruik van een OpenTherm-kamer-
thermostaat dient de setwaarde via de thermostaat inge-
steld worden. Als de OpenTherm-kamerthermostaat geen 
sanitairfunctie heeft, dient deze ingesteld te worden zoals 
hierboven omschreven. 

4.2.3 Sanitair-instellingen CW

Om de toestellen conform CW-klassifi catie te laten preste-
ren, is het noodzakelijk om de tapwatertemperatuur op 
een waarde van 63°C in te stellen. 



4.2.4 Toestelmodes 1) (zie pagina 4)

Het is voor de gebruiker mogelijk om 4 verschillende modes 
in te stellen:

  verwarming en sanitair warmwater

  alleen verwarming

  alleen warmwater

  vorstbeveiliging cv-toestel

Deze modes zijn in te stellen door op de “mode” toets (2) 
te drukken de geselecteerde mode wordt aangegeven 
door een knipperende pijlpunt aan de linkerzijde van het 
display).

4.2.5 Weergave display

Het toestel kent verschillende displayweergaves, afhanke-
lijk van de functie.

Weergave display, geen warmtevraag

Na het veranderen van een instelling verschijnt binnen 
10 seconden de weergave van de systeemdruk in bar en  
de actuele waarde van de aanvoertemperatuur (dus niet 
de setwaarde). Indien alleen warmwater-bedrijf geselec-
teerd is, verschijnt alleen de weergave van de systeemdruk 
in bar op het display.

Weergave display, buitenvoeler

Indien er een buitenvoeler is aangesloten, wordt dit mid-
dels een symbool in de vorm van een huisje rechts naast de 
waarde van de aanvoertemperatuur weergegeven (zie 
fi guur 4.2.5).

Weergave display, warmtevraag aanwezig

Indien er een warmtevraag aanwezig is, verschijnt op het 
display het vlamsymbool (zie fi guur 4.2.5.a). Door middel 
van kleine horizontale balkjes naast het vlamsymbool 
wordt het toestelvermogen van dat moment gesymboli-
seerd (veel streepjes betekent hoog vermogen). 
Indien er warmtevraag voor cv is, verschijnt er tevens een 
radiatorsymbool  op het display (zie fi guur 4.2.5.a).  
Bij tapvraag is er een kraansymbool  zichtbaar (zie 
fi guur 4.2.5.a). 

21

LET OP: 
tapvraag heeft altijd voorrang op   
cv-warmtevraag.
Gedurende afwezigheid kan men het 
toestel in de vakantiemode zetten.
Op dat moment is er een koffersym-
bool  op het display zichtbaar (zie 
fi guur 4.2.5.a). In deze mode is het 
vorstbeveiligings-programma actief.

bar

Figuur 4.2.5.b.  Plaats bypass (kortsluitleiding)

Plaats bypass 

(kortsluiting)

inregelen op 

minimaal 

300 liter/uuur

regelkraan
of AVDO

retour cv aanvoer cv

Figuur 4.2.5.a.   Display symbolen behorende bij  
warmtevraag

bar
C

Figuur 4.2.5.   Weergave display bij toepassing 
van een buitenvoeler
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5.1 Plaatsen toestel

Handel altijd volgens de laatste eisen zoals omschreven in 
de meest recente uitgave van het bouwbesluit, NEN 1078, 
NPR 3378, NEN 1087, NPR 1088, NEN 2757, NEN 3028, 
NEN 1010 en NEN 1006; AVWI of de meest recente van 
toepassing zijn de normen. Houd tevens rekening met de 
plaatselijk geldende voorwaarden.

1. Monteer de ophangstrip waterpas tegen de muur.   
Zorg ervoor dat aan weerszijden van het toestel mini-
maal 10 cm vrije ruimte ter beschikking blijft ten 
behoeve van onderhoud en service aan het toestel.

2. Bevestig de ophangstrip aan de muur, zoals afgebeeld 
in fi guur 2. De ophangstrip en bevestiging dienen een 
gewicht van 110 kg te kunnen dragen.

3.  Hang het toestel in de ophangstrip.
4. Verwijder de afdichtingsstoppen van de aansluitleidingen. 

Let op: er kan vuil water uit het toestel lopen.
5. Vul de sifon met leidingwater door een bekertje water in 

de rookgasafvoerleiding van het toestel te gieten.

5.2 CV-circuit

Ontluchting

Voorzie de installatie op het hoogste punt van een ont-
luchtingsmogelijkheid.

Thermostaatkranen

Bij toepassing van alleen thermostaatkranen dient men in 
de installatie, zo ver mogelijk van de ketel verwijderd, een 
bypass te installeren. Deze dient zodanig ingeregeld te zijn 
dat er een minimale fl ow van 300 l/u over het toestel 
gewaarborgd is (zie fi guur 4.2.5.b).

Toevoegmiddelen

Ter bescherming van de RVS warmtewisselaar is het niet 
toegestaan om zonder overleg met AWB aan het cv-water 
toevoegmiddelen toe te dienen.

5   INSTALLATIE VAN HET TOESTEL

Tabel 3 Weerstandswaardes leidingmateriaal in Pa

Materiaal   Toevoer/afvoer Toevoer/afvoer Toevoer/afvoer Toevoer/afvoer Toevoer/afvoer Toevoer/afvoer 
        Ø 50 in Pa    Ø 60 in Pa    Ø 70 in Pa    Ø 80 in Pa    Ø 90 in Pa    Ø 100 in Pa

Recht per meter 10,6 13,2 4,1 5,1 1,9 2,3 1,1 1,4 0,7 0,9 0,4 0,5
Flexibel per meter 12,4 15,4 4,8 6,0 2,2 2,7 1,3 1,6 0,8 1,0 0,5 0,6
Bocht 90° R=D 7,2 8,9 3,6 4,5 2,1 2,6 1,3 1,6 1,0 1,3 0,7 0,9
Bocht 90° R=0,75D 7,8 9,6 3,9 4,9 2,3 2,8 1,4  1,7 1,1 1,4  0,8 1,0
Bocht 90° R=0,5D 10,6 13,2 5,4 6,7 3,1  3,8 1,9 2,4 1,5 1,9 1,1 1,3
Bocht 45° R=D 5,5 6,8 2,8 3,5 1,6 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,5 0,7
Bocht 45° R=0,75D 5,9 7,3 3,0 3,8 1,7 2,2 1,1 1,3 0,9 1,1 0,5 0,8
Verloop 60-50 7,0 7,5
Verloop 80-60   2,7 3,6
Verloop 80-70     0,8 0,9
Verloop 80-90       0,2 0,2
Verloop 80-100       0,2 0,2
Verloop 90-80         0,6 0,6
Verloop 100-80           0,4 0,5

 Concentrisch ∅125 ∅80 glad

 rechte pijp 3
 bocht 90° R=D 4
 bocht 45° R=D 2
 drukbalans 12

Algemeen

–  Monteer leidingen, ter voorkoming van geluid, span-
ningvrij.

–  Neergaande leidingen moeten worden voorzien van een 
ontluchtingsmogelijkheid.

–  De PH-waarde van het cv-water moet tussen de 3,5 en 
de 8,5 liggen.

5.3 Sanitairaansluitingen + condensafvoer

De aansluitingen voor sanitair koud en sanitair warm zijn 
weergegeven in de maatschetsen (zie fi guur 1.1). In de 
afdichting van de sanitair koudwaterleiding is een door-
stroombergenzer geplaatst.

Inlaatcombinatie

In de koudwater-leiding dient een KIWA-gekeurde inlaat-
combinatie geplaatst te worden die voorzien is van een 
terugslagklep, een overstort ventiel (8 bar) en een afsluiter.

Doseerventiel, fi lter

In de afdichting van de sanitair koudwaterleiding dient de 
bijgeleverde doorstroombegrenzer geplaatst te worden 
(zie fi guur 2). Voor de juiste werking is eveneens een 
doseerventiel opgenomen bij de sanitairpomp (zie fi guur 1 
- punt 22). In het koudwater-circuit is een fi lter opgeno-
men (fi guur 1 - punt 21). Het fi lter heeft als taak de door-
stroomsensor te beschermen tegen grove vuildeeltjes in 
het leiding-systeem en dient tijdens een servicebeurt geïn-
specteerd en eventueel gereinigd te worden. Het fi lter is te 
demonteren volgens fi guur 5.3.

Leiding diameters

Voor gelijktijdig tappen of voor het bereiken van de maxi-
male tapfl ow in combinatie met de ThermoElegance, die-
nen de koud en warm leidingdiameters daarop uitgelegd 
te zijn. Te kleine diameters kunnen verhinderen dat de 
maximale warmwater levering wordt bereikt.



Thermostatische (sanitair)mengkranen

Bij toepassing van thermostatische mengkranen dient men 
er voor te zorgen dat de weerstanden in het koud- en 
warmwater-circuit nagenoeg gelijk zijn. Bij snelsluitende 
kranen kan men in de leidingen waar drukgolven optreden 
een waterslag-demper plaatsen.

Condensafvoer

Omdat er in een HR-toestel condens ontstaat, dient er een 
voorziening gemaakt te worden om dit condenswater af te 
voeren. In het toestel is een sifon geplaatst (zie fi guur 5.3). 
De aan het sifon bevestigde afvoerslang dient op het riool 
aangesloten te worden middels een open verbinding.
Voordat het toestel in bedrijf genomen wordt, dient het 
sifon gevuld te worden met leidingwater.

5.4 Luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer

Opstellingsmogelijkheden

Het toestel is gekeurd als toesteltype B23, C13, C33, C43,
C53, C63, C83. Rookgasafvoer mag worden uitgevoerd in 
dikwandig aluminium, RVS of kunststof met een tempera-
tuur klasse van minimaal T 120, mits deze voorzien zijn van 
Komokeur of Gastec QA.

Het toestel mag zowel open als gesloten aangesloten wor-
den.Voor de 2x80 parallele aansluiting is een rookgasafvoer 
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Figuur 5.3.  Reiniging sifon
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A B C

D E

Figuur 5.4.  Opstellingsmogelijkheden

open klasse C

Onder de nok blijven 
in zelfde drukvlak!
Boven de nok NIET 
toegestaan!

adapter in de verpakking van het toestel toegevoegd. De 
opstellingsmogelijkheden voor gesloten toestellen zijn 
weergegeven in fi guur 5.4 (uitvoering A,C,D en E) en in 
detail uitgewerkt in de fi guren 5.4.1 t/m 5.4.3. 



Figuur 5.4.3.   Toepassingsmogelijkheden   
CLV-systemen (voor maatvoering  
 zie NPR 3378)

80 80

13
55

67
5

Verticale dakdoorvoer (C/E).

Figuur 5.4.2.  Verticale dakdoorvoer
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RO RG LT MV

RO  = riool ontluchting

RG  = rookgasafvoer

LT  = luchttoevoer

MV  =  mechanische 
  ventlatie

Figuur 5.4.1.

Bij uitvoering A liggen toe- en afvoer in hetzelfde drukvlak 
en is een uitmonding boven de nok niet toegestaan.
De opstellingsmogelijkheid voor een open toestel is weer-
gegeven in fi guur 5.4 (uitvoering B). Uitvoering B betreft 
de vrije uitmonding.

Gesloten toestel in meervoudige toepassing (C6)

De luchttoevoer en de verbrandingsgas-afvoer worden 
voor meerdere toestellen gecombineerd. Deze gecombi-
neerde systemen worden aangeduid als CLV-systemen 
(combinatie van luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoer-
systemen (zie fi guur 5.4.3).

Leidingberekening

De totale druk die ter beschikking staat voor leidingwerk 
bedraagt 136 Pa. Indien men meer dan 136 Pa aan weer-
stand aanbrengt, zal dit een belastingdaling tot gevolg 
hebben die meer bedraagt dan 5%. Bij een belastingdaling 
> 5% voldoet het toestel niet meer aan de gaskeur CW-
kwalifi catie eisen. Het toestel zal nog starten bij een rook-
gasafvoerweerstand van ± 1000 Pa. In tabel 3 staan de 
weerstandswaarden welke gebruikt kunnen worden voor 
de leidingberekening.



5.5 Gastechnisch

5.5.1 Algemeen

De gasaansluiting dient gemaakt te worden in overeen-
stemming met “Voorschriften voor aardgasinstallaties” 
NEN 1078 en NEN 3028.

Leidingen

Controleer de gasleiding op vervuiling. Afpersen met druk 
mag gebeuren met een druk van maximaal 150 mbar  
(buiten het toestel, dus exclusief het gasblok).

5.5.2 Controle en afstellen CO²
Het toestel is uitgerust met een gas/luchtregeling   
(verhouding 1:1). Het drukverschil tussen de onderdruk  
op de inspuiter en de onderdruk in de luchtkast bepalen 
de stand van de servo-regelaar en zodoende ook de  
gashoeveelheid.

Indien er niet teveel weerstand in het systeem aanwezig  
is (geen verstopping, vervuiling of te grote af- en/of toe-
voerlengte) dient de gemeten gasfl ow en het CO² onder 
vollastcondities en een waarde te hebben zoals weer- 
gegeven in tabel 4.

Indien de gasfl ow te klein is, dient er gecontroleerd te 
worden of het toerental overeenkomt met de waarde zoals 
weergegeven in tabel 6, of dat er sprake is van verhoogde 
weerstand door vervuiling of door toepassing van te grote 
leidinglengtes.
Men dient het toestel altijd eerst op vollast, bij niet gemon-
teerde siermantel, af te stellen op een CO² gehalte zoals 
weergegeven in tabel 4 (zie gasregelklep in fi guur 5.5.3). 
Linksom draaien betekent meer gas (hoger CO²) en rechts-
om draaien betekent minder gas (lager CO²). Vervolgens 
dient het CO² gehalte op laaglast gecontroleerd te worden 
(zie off-set schroef in fi guur 5.6.1). Rechtsom draaien bete-
kent meer gas (hoger CO²) en linksom draaien betekent 
minder gas (lager CO²). Indien dit niet het geval is, dient 
er bijgesteld te worden en weer opnieuw op hoog en op 
laaglast gecontroleerd en eventueel bijgesteld te worden

Gassoort CO² H/L% 

G25  Aardgas 9,1 / 9,1 +/- 0,3

G31  Propaan 10,3 / 10,3 +/- 0,3

Tabel 4.  Afstelgegevens

  G25 G31 

CO² (%) zonder binnenpaneel 8,9% +/- 0,2 10,1% +/- 0,2

CO² (%) met binnenpaneel 9,1% +/- 0,3 10,3% +/- 0,3
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Figuur 5.6.1.   Aansluitingen kamerthermostaat 
op de kroonsteen

5.6 Elektrotechnisch

De elektrische installatie dient te worden aangelegd in 
overeenstemming met de bepalingen zoals die vermeld 
staan in NEN 1010.

Voeding

Het toestel is voorzien van een snoer met een randgeaarde 
stekker voor 230V~/50 Hz aansluiting op een randgeaarde 
wandcontactdoos. Deze aansluiting dient vanaf het toestel 
goed toegankelijk te zijn. De buiten het toestel liggende 
lengte van het snoer bedraagt 1 meter. Om gevaarlijke 
situaties te vermijden dient dit snoer, indien het beschadigd 
wordt, vervangen te worden door een erkend installateur.

Bedrading

Het bedradingsschema is weergegeven in fi guur 5.6.1.a en 
5.6.1.b. In dit schema is eveneens de positie van de zeke-
ring weergegeven. De bedrading zoals die door de fabriek 
is aangebracht mag niet gewijzigd worden. In fi guur 5.6.1.b 
zijn de aansluitingen van de bekabeling op de hoofdprint-
plaat in detail weergegeven.
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5.6.1 Kamerthermostaten

Aan/uit thermostaat

De kamerthermostaat dient aangesloten te worden op het 
kroonsteentje dat zich op de achterplaat van de elektronica-
box bevindt (zie fi guur 5.6.1).

Elektronische aan/uit kamerthermostaten dient men aan te 
sluiten op de kroonstenen voor OpenTherm en aan/uit 
(geel en oranje draad, zie fi guur 5.6.1).   
Mechanische kamerthermostaten dient men aan te sluiten 
op de kroonstenen voor anticipatiestroom van 110 mA 
(geel en blauwe draad).
De anticipatiestroom dient, indien men gebruik maakt van 
een mechanische thermostaat, op een waarde van 110 mA 
ingesteld te worden.

OpenTherm-thermostaat

De aansluitingen voor de communicerende (OpenTherm) 
kamerthermostaat dienen op de kroonsteen die zich aan 
de achterzijde van de control-box bevindt, aangesloten te 
worden (zie fi guur 5.6.1).

Als de OpenTherm-thermostaat een instelling heeft voor 
warm water is het raadzaam om deze op 63°C in te stellen. 
Voor het aansluiten van de OpenTherm-thermostaat dient 
het toestel spanningsloos gemaakt te worden. 

Bij een OpenTherm (modulerende) kamerthermostaat  
vervallen de instelfuncties op de ketel. Deze zijn instelbaar 
op de kamerthermostaat (afhankelijk van het model 
kamerthermostaat).

 
LET OP!
Vanuit de fabriek worden de gele en 
oranje draad op de kroonsteen kort-
gesloten met een blauwe draad. 
De ketel zal dus altijd direct warmte-
vraag voor cv waarnemen. De blauwe 
draad dient dus verwijderd te worden 
om te voorkomen dat de ketel continu 
op cv gaat branden.
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Figuur 5.6.1.a.  Detailtekening elektrisch

1. maximaal thermostaat

2. ventilator

3. gasregelklep

4. retour NTC

5. aanvoer NTC

6. druksensor

7. doorstroomsensor

8. sanitair-pomp

9. cv-pomp

10. hoofdprintplaat

11. display

12. reset schakelaar

13. aardklem

14. zekering (630 mA)

15. stappenmotor driewegklep

16. ontstekingstransformator

17. tapwater NTC

18. ontstekingselektrode
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BuitenvoelerBLAUW

WIT

ROOD

BLAUW

GEEL

ORANJE

110 mA mechanische
kamerthermostaat

OPEN THERM INTERFACE
Aan/uit of Open Therm
kamerthermostaatSluit de kamer-

thermostaat aan, 
en verwijder deze
blauwe draad.

NTC

Figuur 5.6.1.b.  Detailtekening elektrisch

M/A  -  reset schakelaar

P  -  pomp

PS  -  sanitair pomp

AL  - elektronische ontsteking

V3V  - driewegklep (stappenmotor)

INTERFACE  - gebruiksinterface

K4  - maximaal thermostaat

Db  - doorstroomsensor

Cp  - druksensor

EVS  - elektromagnetische gasregelklep

EA/EI  - ontstekingselectrode

NTC2  - aanvoer NTC

NTC3  - boiler NTC

F1  - trage smeltzekering 630 mAT.

♦ Attentie: F1 zit in de nulleiding ♦
Ve  - ventilator

accessoires

Opt  - optiekaart (niet beschikbaar)

S1 of S600  - niet gebruikt maar de shunt (brug)  

  dient op zijn plaats blijven
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den door middel van de instelling van -9 tot 10, wat over-
eenkomt met een buitentemperatuur van 6 tot 25°C 
(default 0).

Parameter 10: 

standaard staat de nachtverlaging actief “1”. Om deze uit 
te schakelen dient deze op “0” te worden ingesteld.

Parameter 11: 

indien parameter 10 actief is kan hier de verlaging in aan-
voertemperatuur voor de nacht worden ingesteld.

Opmerking:

–  De regelingen van de menu's 6, 7, 10 en 11 zijn van 
geen invloed als de installatie niet over een buitenvoeler 
beschikt.

–  Het gebruik van de bovenstaande parameters is uitslui-
tend voorbehouden aan de erkende installateur.

5.6.3 CV-pomp

De op 3 standen instelbare cv-pomp is van het type 
Wilo AHUr 15/7-3. Van deze éénfase-pompen worden de 
technische specifi caties vermeld in fi guur 5.6.2 en in   
tabel 5. De standenschakeling is alleen actief voor cv-
bedrijf. Tijdens sanitair bedrijf functioneert het toestel altijd 
op het maximale vermogen.
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Figuur 5.6.2.  Stooklijnen voor weersafhankelijke regeling
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5.6.2 Buitenvoeler

Voor het aansluiten van de buitenvoeler (10 kOhm), AWB 
artikelnr. A000035027 dient het toestel spanningsloos 
gemaakt te worden. De buitenvoeler dient op de koudste 
gevel van het huis (noordoost) in de schaduw geplaatst te 
worden. De buitenvoeler dient elektrisch op de kroonsteen, 
die zich aan de achterzijde van de control-box bevindt, aan-
gesloten te worden (zie fi guur 5.6.1).

Door verandering van waarde van de parameters 3, 4, 6, 7, 
10 en 11 (zie hoofdstuk parameters) is het mogelijk om 
diverse stooklijnen in te stellen (zie fi guur 5.6.2). De invloed 
van de betreffende parameters wordt hieronder aangegeven.

Parameter 3: 

begrenzing van de minimale aanvoertemperatuur
(default 22°C).

Parameter 4: 

begrenzing van de maximale aanvoertemperatuur
(default 73°C).

Parameter 5: 

instelling van de pomp bij voorkeur instellen op 3, voor een 
optimale regeling, op basis van de buitentemperatuur, in 
de gehele woning (default 1).

Parameter 6: 

deze parameter biedt 16 regelingen genummerd van 
00 t/m 15 (zie grafi ek) (default 5).

Voorbeeld:  
met de kromme 10 is de verwarmingstemperatuur 
maximaal bij een buitentemperatuur van -5,5°C.

Parameter 7: 

het beginpunt van de regelingslijnen kan verschoven wor-

Pomp-  Max. Toerental Stroom  Condensator
stand  opgenomen  in in A Spanning
 vermogen omw/min  Frequentie
 in Watt

3  116  2500  0,52  3.5 _F
2  88    2200  0,41  400 VDB
1  53   2100  0,25  230 V 50 Hz

Tabel 5 

Pompgegevens Wilo HB 15/7-3, PN 3, IP 44, Class F, TF 95.
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Figuur 5.6.5.  Ketelweerstandsgrafi ek

5.6.4 Bypass

Het toestel is voorzien van een bypass, waarmee u de 
opvoerhoogte van het toestel af kunt stemmen op de  
installatie. De restopvoerhoogte zijn afhankelijk van de 
pomp en bypass-instellingen weergegeven in fi guur 19.  
De instelling van de bypass kunt u aanpassen met de moer 
(zie fi guur 5.6.4).

5.6.5 Sanitair-pomp

Het toestel is eveneens uitgerust met Wilo sanitair-pomp 
type ZRS 15/4-1 Ku, voor het leveren van extra veel warm 
water. Deze pomp voedt de RVS tank met warm water  
totdat de tank-NTC de ingestelde waarde heeft bereikt.

Tabel 6 

 Max. Toerental Stroom  Condensator
opgenomen  in A Spanning
vermogen omw/min  Frequentie

 65  2050 0,28  2 uF
    230 V
   50 Hz

bypass instelschoef

Figuur 5.6.4.  Bypass instelschroef

Pomp stand I

8 - bypass gesloten

9 - 1/2 slag geopend

Pomp stand II 

5 - bypass gesloten

6 - 1/4 slag geopend (fabrieksinstelling)

7 - 1/2 slag geopend

Pomp stand III 

1 - bypass gesloten

2 - 1/4 slag geopend

3 - 1/2 slag geopend

4 - 2 slagen geopend
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Vullen / aftappen

Voor het vullen of aftappen dient het toestel te zijn 
voorzien van netspanning. Zolang de druk in het 
systeem lager dan 0,6 bar is, zal de pomp niet gaan 
draaien. Voordat men gaat vullen dient men de cv- en 
sanitair-installatie te spoelen met schoon leidingwater.

Het toestel zelf is voorzien van een aftapkraan, onder 
het toestel. Men dient te vullen middels de kraan die in 
de installatie is opgenomen (of opgenomen dient te 
worden). Vul het toestel tot een druk tussen de 1,5 bar 
en de 2 bar.

Werkdruk

De ketel dient in koude toestand gevuld te worden tot 
een druk tussen de 1,5 en de 2 bar. In de installatie dient 
in de aanvoerleiding, zo dicht mogelijk bij het toestel, 
een overstortventiel opgenomen te worden. 
Dit ventiel dient te openen bij een druk van 3 bar (1/2”, 
ontlastcapaciteit 100 kW).

In de retourleiding, zo dicht mogelijk bij het toestel, 
dient een expansievat geplaatst te worden. De grootte 
van het expansievat is afhankelijk van de inhoud van de 
installatie en de temperatuur waarop deze is uitgelegd.

LET OP!
Voor het vullen van de cv-installatie:
-  Zorg ervoor dat de cv-installatie 

goed ontlucht is voordat het toestel 
start.

-  Zorg dat de dop van de automatische 
ontluchter boven op de pomp rechts-
om open is gedraaid. Laat deze altijd 
open staan.

NB:  U kunt het ontluchten verbeteren door de gas-
kraan te sluiten en het toestel een aantal 
malen te starten in cv-mode, totdat u hoort 
dat er geen luchtbellen meer in het toestel 
aanwezig zijn. Mogelijk valt de ketel in vlam-
storing, druk op reset om het toestel opnieuw 
te starten.

6 VUL-/AFTAPINSTRUCTIE



par var

De bedrijfsinstellingen van de ketel kunnen door de 
installateur rechtstreeks via het display ingesteld worden, 
middels een aantal parameters (zie fi guur 6).

      

Toegang tot de parameters

1. Druk gedurende 10 seconden de “mode” toets om het 
instellings-menu te openen.

2. Kies, wanneer het menu verschijnt, de toegangscode 
met behulp van de toetsen + of – bij het symbool.

3. Door te bevestigen op de “mode” toets verschijnt aan de 
linkerzijde van het display in het eerste instellingsmenu 
(01) het maximale vermogen van het verwamingscircuit. 
Aan de rechterzijde verschijnt de ingestelde waarde (20).

4. Middels de +/– toetsen aan de linkerzijde ( symbool) 
kan de gewenste parameter worden gekozen.

5.  Middels de +/– toetsen aan de rechterzijde (  symbool) 
kan de ingestelde waarde worden aangepast. 

7   SPECIFIEKE INSTELLINGEN

BELANGRIJK:  
de toegang tot de technische instellingen van de ketel 
dient voorbehouden te blijven aan erkende installatie- 
en servicebedrijven.

De ingestelde parameters worden pas actief wanneer de 
“mode” toets 10 seconden is ingedrukt, en men terug is 
in de normale weergave.

OPMERKING:  
het display keert naar de normale 
weergave terug wanneer gedurende  
1 minuut geen handelingen uit-
gevoerd worden of wanneer men een 
tweede keer gedurende 10 seconden 
de “mode” toets drukt.

Een aantal parameters is niet te wijzigen. Deze zijn alleen 
maar uit te lezen. Tevens zijn er een aantal parameters die 
alleen maar door de fabrikant gewijzigd kunnen worden.

De parameters met hun omschrijving, hun ingestelde 
waarde en hun instelbereik zijn in tabel 6 weergegeven. 

Tevens is hierbij aangegeven of de parameter door de 
installateur of door de fabrikant instelbaar is. 
De niet instelbare parameters zijn uitleesbaar.

Figuur 6.  Bedieningspaneel met display
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Tabel 6.  Parameterlijst van de HR branderautomaat

 Nr. Omschrijving   Set waarde Instelbereik

 1 Maximale cv instelling [kW] 20  8 - 28      installateur
 2   0  0 - 10      installateur
 3 Minimum setpunt cv temperatuur 22  22 - 28 - 38 - 50    installateur
 4 Maximum setpunt cv temperatuur 73  50 - 73 - 80      installateur
 5 Pomp mode  1  1 = met kamerthermostaat   installateur
      2 = met brander
      3 = continue 
 6 Stooklijn  5  0-15      installateur
 7 Buitenvoeler voetpunt t.o.v. 15°C 0 (= 15°C) - 9 tot +10, komt overeen met 6° C tot 25°C installateur
 8 Service mode  0   0 = normaal     installateur
      1 = laaglast
      2 = hooglast 
      3 = startbelasting
 9   0  geen functie     installateur
 10 Adaptieve aanwarming 1   Kamerthermostaat Buitenvoeler  installateur
      0 = aan/uit  0 = geen nachtverl. 
      1 = adaptief  1 = nachtverlaging
 11 Nachtverlaging (met buitenvoeler) 10  0 – 31°C     installateur
 12 CV-aanvoertemperatuur [°C]         uitleesbaar
 13 CV-retourtemperatuur [°C]         uitleesbaar
 14 Tapwatertemperatuur [°C]         uitleesbaar
 15 Boilertemperatuur [°C]         uitleesbaar
 16 Tapwaterflow [liter/min]   Indicatief !!     uitleesbaar
 17 Ventilator snelheid / 100 [omw/min]         uitleesbaar
 18 Gevraagd vermogen [kW]         uitleesbaar
 19 Functie van software (onbruikbaar)         uitleesbaar
 20 Berekende aanvoer temperatuur,          uitleesbaar
  met buitenvoeler [°C]
 21 Buitenvoeler temperatuur [°C]         uitleesbaar
 22 Display revisie           uitleesbaar
 23 Product-code    Aardgas 140     fabrikant
      Propaan 141 
 24 Min toerental / 100 [omw/min] 14  8 - 60      fabrikant
 25 Max toerental / 100 [omw/min] 53  20 - 60      fabrikant
 26 Start toerental [%]  70  60 - 100%     fabrikant
 27 Anti-pendel tijd  0  0 = geen ontstekingsvertraging
      1 =  er dient minstens 10 cl getapt worden    

alvorens te ontsteken 
 28   Nadraaitijd pomp     0     0 = 3 minuten     fabrikant
      1 = 12 minuten   
 29 Brand-uren  X x 10  0  99      uitleesbaar
 30 Brand-uren  X x 1000 0  99      uitleesbaar
 31 Laatste fout  F1        uitleesbaar
 32 1 na laatste fout  F2        uitleesbaar
 33 2 na laatste fout  F3        uitleesbaar
 34 3 na laatste fout  F4        uitleesbaar
 35 4 na laatste fout  F5        uitleesbaar
 36 Reset alle fouten  Tegelijk + en – indrukken
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Sluit een CO² analyzer aan op het testpunt van de adapter, 
verwijder het binnenpaneel en volg de instructies:

1.   Voorinstelling: uit te voeren bij een niet brandend  
 toestel: 

   Stap 1:  Draai de schroef zo ver    
mogelijk rechtsom     
(schroef volledig in).

   Stap 2:  Draai de schroef     
6 omwentelingen     
linksom.

OPMERKING: 
 -  De voorinstelling is dusdanig om het 

toestel te laten ontsteken.
 -  Draai bij het voorinstellen niet aan 

schroef (D).

off-set schroef 

hooglastinstelling 
gasregelklep

2.   Maximum warm water belasting instelling:   
 Afstelling CO²:

a -  Stel het toestel inbedrijf en open de warm water kraan 
volledig gedurende 2 minuten om een stabiele CO²  
 uitstoot te kunnen meten.

b -  Stel de schroef (C) bij om je juiste CO2 instelling te  
verkrijgen, zoals aangegeven in onderstaande tabel,  
rekening houdend met de volgende opmerkingen: 
 Toename van CO² waarde >> draai de schroef linksom 
(tegen de klok in).    
Afname van CO² waarde >> draai de schroef rechtsom 
(met de klok mee).

NB:  Bij het sluiten van het binnenpaneel zal het de 
CO² waarde toenemen.

3.  Minimum belasting instelling:    
Afstelling CO²:

a -  Laat het toestel geforceerd in laaglast branden en   
controleer de CO² instelling (na 1 to 2 minuten).

b -  Stel schroef (D) bij om je juiste CO² instelling te verkrij-
gen, zoals aangegeven in onderstaande tabel, rekening 
houdend met de volgende opmerkingen: 
 Toenamen van CO² waarde >> draai de schroef rechts-
om (met de klok mee).    
Afname van CO² waarde >> draai de schroef linksom 
(tegen de klok in).

NB:  Bij het sluiten van het binnenpaneel zal de CO² 
waarde toenemen.

NB:  Na afstellen kunt u de maximum cv-belasting 
instellen middels parameter 1 en dient u de 
sticker met de juiste gas-instellingsgegevens 
bij het typeplaatje te plakken.

D

C

Figuur 5.5.3.  Instellingen gasblok

8   GASCONVERSIE
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Toestel reageert niet op boilervraag

Controleer de tap NTC, boiler NTC en de doorstroom- 
sensor en hun bedrading. Controleer de ventilator, de  
bijbehorende bedrading en de instellingen van de ketel.

9.1  Algemeen

Indien er geen cijfers op het display zichtbaar zijn, dient 
men te controleren of de stekker in het stopcontact zit en 
of de juiste spanning op het stopcontact aanwezig is. 
Beweeg de "reset"-knop eenmaal op en neer (zie fi guur 6) 
en controleer of de ketel weer gaat functioneren. Indien 
geen verandering optreed, dient men verder te gaan met 
het controleren van het elektrische circuit. Op de volgende 
manieren krijgt u toegang tot de elektrische aansluitingen:

Toegang tot gebruikersinterface

 Haal de voorkant van het bedieningspaneel los door voor-
zichtig de twee opsluitgrendels omhoog te wrikken (zie 
fi guur 8). Laat de voorkant van het bedieningspaneel niet 
naar beneden klappen en tegen de elektrische verbindin-
gen van de resetschakelaar en gebruikersinterface rusten. 
Verwijder de aansluitingen of ondersteun het bedienings-
paneel.

Toegang tot branderautomaat

 U verkrijgt als volgt toegang tot de printplaat van de   
branderautomaat: klap de bedieningskast open. 
Verwijder de torxschroeven en haal het achterpaneel los
(Zie fi guur 8.1).

Bedieningskast

Open de bedieningskast en controleer vervolgens of er 
230 V op de aansluitingen van connector H8 (zie fi guur 
5.6.2) aanwezig is. Zo ja, ga dan verder met het volgende:
controleer of er sprake is van kortsluiting in de pomp-
bekabeling, de bekabeling van connector H3 of in de be-
kabeling van de hoofdprintplaat (controleer ook op slechte 
contacten) naar het display-board. Controleer vervolgens 
de zekering op de hoofdprintplaat (zie fi guur 5.6.1.a en 
5.6.1.b) (630mA op SYMSI). Nadat bovenstaande zaken 
gecontroleerd (en eventueel verholpen) zijn, dient de 
stekker teruggeplaatst te worden in de wandcontactdoos. 
Indien er nog steeds geen cijfers op het display zichtbaar 
zijn,  is of het display-board of de hoofdprintplaat defect.

Toestel reageert niet op kamerthermostaat-vraag

Controleer de kamerthermostaat met zijn bedrading (kabel-
breuk). Bij toepassing van een buitenvoeler dient de voeler 
en zijn bedrading gecontroleerd te worden. Controleer de 
bedrading die van de kroonsteen (zie fi guur 5.6.1.b) naar 
de connector van de OpenTherm interface loopt en de 
bedrading die van de OpenTherm interface naar connec-
tor J15 van de hoofdprintplaat loopt (zie fi guur 5.6.1.b). 
Controleer de ventilator en de bijbehorende bedrading.

9   STORINGSOPSPORING

Neem eerst de stekker uit de wandcontactdoos

torxschroeven (2x)

achterpaneel 
bedieningskast

Figuur 8.1.  Openen van de bedieningskast

opsluitgrendels

Figuur 8.  Toegang tot gebruikersinterface

9.2  Tapstoringen

Onvoldoende tapwater

– perlators in kranen vervuild
– onvoldoende voordruk in leidingnet
– doseerventiel vervuild (zie fi guur 1, pos. 21) + sanitair 

koudwaterleiding)
– sanitairfi lter vervuild (zie fi guur 7.1, pos. 6)
– te kleine leidingdiameters toegepast

Te lage tapwatertemperatuur

– doseerventiel defect, debiet te groot
– te laag ingestelde waarde van tapwatertemperatuur 

(zie fi guur 4.2.2)
–   boilerbedrijf uitgeschakeld
– belasting te laag ten gevolge van teveel weerstand in 

luchttoevoer/rookgasafvoersysteem of vervuiling van 
de warmtewisselaar

– storing aan driewegklep

Toestel brandt alleen maar voor (externe) boiler

–   defecte boilerthermostaat of tap-NTC en/of bedrading
–   defecte doorstroomsensor (kortsluiting)
–   driewegklep defect (lekkage cv-zijdig)
–   verkeerde bedrijfsmode geselecteerd

9.3  CV-storingen, installatie blijft koud

– kamerthermostaat (aan/uit of OpenTherm) is defect,     
verkeerd aangesloten, staat te laag ingesteld of de anti-
cipatieweerstand is niet juist ingesteld (0,11 A)

–   buitenvoeler en/of bedrading defect
–   er is geen spanning aanwezig op de branderautomaat
–   stekker niet in wandcontactdoos
–   gaskraan staat dicht
–   defecte zekering in automaat of meterkast
– niet geheel gesloten warmwaterkraan (debiet groter 

dan 1 liter/min)
– cv-bedrijf uitgeschakeld (holiday-mode of alleen   

sanitair-mode)
–   driewegklep defect
–   te lage druk in installatie
–   druksensor defect



VERGRENDELENDE STORINGEN, STORINGSTABEL

 Naam storing  Omschrijving storing Waarneming  Mogelijke oorzaak Oplossing
 weergave display storing tijdens storing 

 00 Geen storing   

 01 Ontsteekfout Geen vlamdetectie Geen gas/  Controleer de gas- 
    gaskraan gesloten aansluiting/ gaskraan 
     en de voordruk

    Geen ontsteking  Controleer de ontsteekpen 
en bedrading

 02 Ventilator fout Ventilator blijft  Zekering van externe  Controleer de zekering 
   draaien beneden  voeding defect en bedrading
   het starttoerental Bedrading niet 
    in orde
 
 03 Geen tacho-signaal Gaat niet over tot Bedrading niet in orde Bekabeling / ventilator
   ontsteking Ventilator defect

 04    Zie F 01

 05 Maximaalstoring, te hoge Pomp draait niet,  Pomp vast of  Pomp gangbaar maken 
  aanvoertemperatuur wel spanning defect of vervangen

   Pomp draait niet,  Branderautomaat of Branderautomaat of 
 De maximaal-   geen spanning pompkabel defect pompkabel vervangen
 thermostaat dient     
 men handmatig   Pomp draait wel Radiatoren staan  Radiatoren openen
 te resetten   dicht of lucht in  Ontluchters openen 
    ketel of installatie en/of ontluchten
     
    Pompstand te laag Zet pomp op stand 3
     
   Aanvoertemperatuur  Aanvoer NTC wijkt Aanvoer NTC herstellen, 
   is niet hoog af of zit los zonodig vervangen

 06 Aanvoer NTC fout  NTC is kapot of  Controleer bedrading of 
    bedrading niet in orde vervang NTC

 07 Tap NTC fout  NTC is kapot of  Controleer bedrading of 
    bedrading niet in orde vervang NTC

 08 Boiler NTC fout   NTC is kapot of  Controleer bedrading of 
    bedrading niet  vervang NTC
    in orde 

 09 Waterdruk-sensor kapot of   Is deze in orde, vervang Controleer de bedrading
  bedrading niet in orde  dan de sensor   

 10 Retour NTC  NTC is kapot of  Controleer bedrading of 
    bedrading niet in orde vervang  NTC

Automatische 
reset na 
15 minuten

9.4  Vergrendelende storingen

Een vergrendelende storing wordt weergegeven middels 
een rood knipperend lampje op het front-paneel van de 
elektronica. Na opening van het klepje is het display   
zichtbaar en kan de foutcode (F gevolgd door een cijfer) 
afgelezen worden.

Te lage en te hoge waterdruk en ontsteekstoringen   
worden middels de letter F en een apart symbool weer-
gegeven, zoals hiernaast staat aangegeven:

 ontsteekstoring

 watergebrekstoring

 ventilatorstoring

 andere storing, bel de installateur

Indien de aanvoertemperatuur te hoog wordt, knippert 
het rode lampje ook. In dit geval is er echter geen sprake 
van een vergrendelende storing. Zodra de temperatuur 
niet meer te hoog is, zal het lampje niet meer knipperen.
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VERGRENDELENDE STORINGEN, STORINGSTABEL

 Naam storing  Omschrijving storing Waarneming  Mogelijke oorzaak Oplossing
 weergave display storing tijdens storing 

 11 Geen signaal     Controleer bedrading en 
  op hoofdboard    user interface.   

Indien in orde vervang  
dan het hoofdboard

    Ventilator defect Vervang ventilator

 12 Geen signaal   Controleer bedrading en 
   op user interface    hoofdboard. Indien in orde 

vervang dan de user interface

 13 Verkeerde boilerinstelling    Controleer parameter 23
   parameter
   Hoofdboard fout   Vervang hoofdboard

 14 Aanvoertemperatuur    Zie F 05
   groter dan 95°C    Weerstand installatie te groot, 

bypass onvoldoende

 15 Fout in stappenmotor   Controleer bedrading. 
   driewegklep    Indien in orde vervang dan de 

driewegklep

 16 Foutieve vlamdetectie Gedurende korte  Onvoldoende  Controleer alle 
    tijd vlam zichtbaar,  aarding toestel aardbekabeling en zorg 
    valt daarna weg  voor goede aarding

 17 Onvoldoende   Defecte zekering Controleer de   
   netspanning < 170 V ~    transformator, zekering 

en bedrading. Vervang de 
transformator indien nodig

     Defecte hoofdprint Vervang hoofdprint

 18  (geen wijziging)

 19   Aanvoer NTC fout,    Controleer bevestiging van  
   10 keer na elkaar dT > 35K   aaanvoer temperatuur.
      Controleer bypass

 20 Software niet compatible   Neem contact op met de 
      servicedienst van AWB

 21 Waterdruk systeem te laag  Lekkage in de  Lekkage opsporen 
     installaltie of   (expansievat) en verhelpen
     expansievat defect 

 22 Waterdruk systeem te hoog  Defect expansievat. Expansievat controleren 
     Systeem te hoog  en eventueel vervangen
     in druk gevuld Druk aflaten

 24 Retour temperatuur > 90°C  Onvoldoende   Zie F 05
     circulatie of   Weerstand installatie te groot, 
     geen circulatie bypass onvoldoende

 25 Te snelle stijging    Zie F 05
   aanvoertemperatuur    Weerstand installatie te groot, 

bypass onvoldoende

 26 Te groot    Zie F 05
   temperatuursverschil    Weerstand installatie te 
   tussen aanvoer- en    groot, bypass onvoldoende
   retourtemperatuur in    
   cv-mode   



Zodra het toestel geïnstalleerd is, controleert u of het 
functioneert:

•  Start het toestel volgens de aanwijzingen van de  
bedieningsinstructies en controleer of het werkt. 

•  Controleer het toestel op lekkages (gas en water) en  
verhelp eventuele lekkages. 

•  Controleer of de ontsteking correct functioneert en of 
de vlammen van de brander uniform zijn. 

•  Controleer of de LT/RGA kanaal goed werkt. 
•  Controleer de besturing en veiligheidsvoorzieningen, 

hun instellingen en hun bedrijfstoestand. 

10 BEDIENING / INBEDRIJFSTELLING 11 GEBRUIKERSINFORMATIE

De gebruiker moet weten hoe hij het toestel moet  
gebruiken. 

•  Geef de gebruiker uitleg over de werkingsprincipes van 
het toestel en demonstreer deze zo nodig. 

•  Neem samen de bedieningsinstructies door en  
beantwoord eventuele vragen. 

•  Geef de gebruiker alle handleidingen en documenten 
die bij het apparaat horen en vertel de gebruiker dat hij 
deze moet bewaren in de buurt van het toestel. 

•  Geef gedetailleerde uitleg over de veiligheidsaspecten, 
waar de gebruiker op moet letten. 

•  Herinner de gebruiker aan de noodzaak van de   
periodieke servicebeurten. 
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12   ONDERHOUD

Laat na het eerste jaar een inspectiebeurt aan het toestel 
uitvoeren door een erkend installateur. Deze installateur 
kan aan de hand van deze inspectie en omstandigheden 
de onderhoudstermijn vaststellen. 

Controlepunten tijdens inspectie

•  Doorstroomsensor  Contoleer de start bij   
1,5 liter/min.

•  NTC’s  Hebben de NTC’s de juiste weer 
     standswaarde:
     –  10000 Ohm bij 25°C
     –  12500 Ohm bij 20°C
     –  1750 Ohm bij 70°C
•   Is de verhouding van gas-lucht mengsel goed. 

Controleer de verbrandingsproducten door CO² te 
meten.

•  Lekkage op koppelingen.
•  Afwezigheid gaslek.

• Reinigen van: 
 – warmtewisselaar
 – platenwarmtewisselaar
 – sanitair-fi lter
 – cv-fi lter
 – sifon

Demontage van de sanitairpomp (1) of    
de verwarmingspomp (3)

De pompmotor wordt gedemonteerd door de 4 bevesti-
gingsschroeven (2 of 3) los te schroeven (zie fi guur 7.1).

Demontage van de sanitaire warmtewisselaar

•  Verwijder de twee bevestigingsschroeven (11) die  
vanuit de voorkant toegankelijk zijn.

•  Neem de platenwisselaar (12) uit, controleer en reinig 
deze eventueel.

•  Let op de richting voor de hermontage, het woord 
TOP, dat op de rand van de warmtewisselaar gedrukt 
is, moet naar boven wijzen. Verzeker uzelf ervan dat  
de 4 afdichtingen voor de platenwisselaar juist in het 
hydroblok zijn geplaatst.

Demontage van de doorstroomsensor

• Sluit de inlaatcominatie onder het toestel of de   
 hoofdkraan.
•  Neem te stekker van het toestel uit de wandcontact-

doos.
•  Draai een lagergelegen warmwaterkraan open om de 

tank in het toestel leeg te laten lopen.
• Verwijder de clips (14).
• Trek de connector los (15).
• Verwijder de doorstroomsensor (13).

Sanitair fi lter

• Sluit de inlaatcombinatie onder het toestel of de   
 hoofdkraan.
•  Neem te stekker van het toestel uit de wandcontact-

doos.
•  Draai een lagergelegen warmwaterkraan open om de 

tank in het toestel leeg te laten lopen.
• Maak de clip (5) van de fi lter (6) los.
• Verwijder het fi lter (6) uit en reinig dit.

Demontage van het sifon (zie fi guur 5.3. pagina 22)

•  De fl exibel (5), die onder het sifon geplaatst is,   
losmaken.

• Draai de bevestigingsschroef van het sifon (3) los.
• Demonteer de adapter van het sifon (6).
•  Haal het sifon (4) uit de ketel door de slangen (1) te  

ontkoppelen; zorg ervoor geen vloeistof te morsen. 
Attentie: het condensaat is erg zuur, gebruik  
beschermende handschoenen.

•  Reinig de slangen en verwijder de eventueel aanwezige 
neerslagen.

• Reinig de vlotter (2).
• Reinig het sifon door er water door te laten stromen.
•  monteer het geheel weer en zorg ervoor de afdichtingen 

goed aan te brengen. 

Demontage van brander

• Sluit de gasleiding en maak het toestel spanningsloos
• Demonteer de gasleiding.
•  Schroef de moeren van de deksel warmtewisselaar los. 

De brander en de ventilator met gasblok kunnen   
vervolgens uitgenomen en geïnspecteerd worden. 
Inspecteer de verbrandingskamer, de brander en reinig 
deze eventueel met een nylon borstel (nooit met staal-
borstel).

•  Controleer de condensaat opvangbak, en reinig deze 
eventueel.

•  Vervang altijd de pakking van de warmtewisselaar  
deksel (801635) en eventueel beschadigde pakkingen.

•  Monteer tenslotte alles. Let hierbij op de juiste positio-
nering van brander, afdichtingen en ventilator. 
Controleer het CO²-gehalte en corrigeer eventueel  
(zie tabel 4), afstelgegevens bij controle en afstellen 
CO² in paragraaf 5.5.2).

deksel warmtewisselaar

Figuur 12.

pakking deksel warmtewisselaar

39



TOP8

9

2

1

13 12

11

4

3

5

6

7

10

1. sanitairpomp

2. bevestigingsschroeven sanitairpomp (4 stuks)

3. cv-pomp

4. bevestigingsschroeven cv-pomp (4 stuks)

5. clip sanitair-fi lter

6. sanitair-fi lter

7. clip druksensor

8. druksensor

9. bevestigingsschroeven platenwisselaar (2 stuks)

10. platenwisselaar (“TOP” altijd aan bovenzijde)

11. doorstroomsensor

12. clips doorstroomsensor (2 stuks)

13. connector doorstroomsensor

Figuur 12.1.  Detailtekening sanitair
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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

Fabrikant: Apparatenfabriek Warmtebouw BV
Adres: Ringovenweg 4 - 5708 JX  HELMOND

 Verklaart hiermede dat het toestel met de typeaanduiding:

 ThermoElegance 6

voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

90/393/EEG  betreffende de onderlinge aanpassing van de 
 wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake 
 gastoestellen.
  92/42/EEG   betreffende de onderlinge aanpassing van de 
 wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake 
 rendementseisen voor nieuwe olie- en gas-
 gestookte centrale verwarmingsketels.

  73/23/EEG   betreffende de onderlinge aanpassing van de 
 wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake 
 elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen 
 bepaalde spanningsgrenzen.
89/336/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de 
 wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake 
 elektromagnetische compatibiliteit.

Elke aanpassing aan toestel(len) en/of gebruik welke niet in overeenstemming is met de voor-
schriften daarvan, zullen leiden tot schending van deze verklaring van overeenstemming.

Helmond, juli 2005

V.P.M.M. De Vries
Algemeen Directeur

Ontworpen en gebouwd 
conform het CE type 
certifi caat:
PIN no: CE 1312 BP4108

Ontworpen en gebouwd 
conform de Europese 
normen:
EN 297  (1996)
EN 483  (1997)
EN 625   (1995)
EN 677   (1998)
EN 60335-1 (1994)
EN 60529 (1998)
EN 50165 (1997)
EN 55014-2 (2000)
EN 61000-6-3 (2001)
EN 301489-3  (2002)

EG-VERKLARING THERMOELEGANCE 6
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DE GEGEVENS VAN U INSTALLATEUR

Sticker of stempel installateur

INDIEN ER GEEN STICKER OF STEMPEL VOORHANDEN IS STAAN HIERONDER      
DE GEGEVENS VAN UW INSTALLATEUR:

Adres  :

Plaats  :

Postcode  :

Telefoonnummer :

Faxnummer :

E-mail adres :

Internetpagina :

Mocht u geen contact krijgen met uw installateur, neem alleen dan contact op met AWB cv-ketels.
Belt u 0492 - 469 500 dan wordt er voor u gezocht naar de dichtbijzijnde erkende installateur of 
kijk op www.awb.nl

CONTACT OPNEMEN MET UW INSTALLATEUR
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Postbus 2138, 
5700 DA Helmond

T (0492) 46 95 00
F (0492) 46 95 09
E info@awb.nl
I www.awb.nl
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